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Sikkerhedshenvisning

� Reguleringsventilen bør kun monteres og idriftsættes af fagpersoner der er
fortrolige med brugen af dette produkt.
Fagpersoner i denne forbindelse er personer, som på baggrund af deres fagli-
ge uddannelse, kendskab og erfaring med gældende normer, kan idriftsætte
og anvende dette produkt på korrekt vis.
Ved Ex-udstyr skal de involverede personer have uddannelse eller modtage
undervisning der modsvarer de krav der stilles til dette.

� Det skal sikres at komponenterne ikke idriftsættes, hvor driftstryk og tempera-
turer overskrider de kriterier der er angivet ved bestillingen.

� Fjedrene i aktuatoren er forspændte. Åbning af aktuatoren kræver
specialværktøj. Kontakt leverandøren for dette.

� Stabil transport og lagring fordres.

� Henvisning:
Ventilerne opfylder retningslinjerne i 94/9/EG og 89/336/EWG.
For ventiler der er CE-mærkede, kan konformitetserklæring hentes på internet-
tet under http://www.samson.de.



1. Opbygning og virkemåde

Aktuatoren er beregnet til påbygning på
ventilerne Type V2001, Type 3321,
Type 3323, Type 3531, Type 3535 og
Type 3214 (DN 65 til 100) , samt Ventil
Type 3260 (DN 65 og 80).
Aktuatoren består i grove træk af to mem-
branskåle, rullemembran og nogle fjedre.
Den elektropneumatiske aktuator er, i kom-
bination med en i/p-omformer, beregnet til
reguleringsmæssig drift. Den findes med to
sikkerhedsstillinger “NC”, hvor omformer og
styreenhed findes i underste del af aktua-
toren – og som “NO” hvor omformer og
styreenhed findes i øverste del af aktua-
toren.
Styretrykket leverer en kraft på aktuator-
membranen, som udlignes af de indbygge-
de fjedre. Ved udfald af strøm eller supply-
luft, bestemmer de indbyggede fjedre venti-
lens sikkerhedsstilling.

NC:

Ved udfald af strøm eller supplyluft, kører
spindelen ud af aktuatoren, og ventilen luk-
ker hermed (Ligeløbsventil).

NO:

Ved udfald af strøm eller supplyluft, kører
spindelen ind i aktuatoren, og ventilen åb-
ner hermed (Ligeløbsventil).

Elektropneumatisk aktuator

Denne aktuator modtager et styresignal på
4 til 20 mA fra regulatorenheden, der om-
formes til et proportionalt luftsignal.
Dette signal kommer ind på membranen
(11) med en kraft, der udlignes af fjedrene
(13). Membranens bevægelser overføres  af
armen (12) på kontakten (15), så der le-
veres et tilsvarende tryk.
Ændringer i styresignalet eller aktuatorspin-
delen (Ventilstillingen) bevirker, at aktuator-
spindelen får et styresignal svarende til stil-
lingen.
Tætlukkefunktion:
Den elektropneumatiske aktuator af- eller
beluftes, såfremt styresignalets værdi over-
eller underskrides.
Type 3372 -sikkerhedsstilling “NC”
Kontaktfunktion ved underskridelse af 4,08
mA: Aktuatoren afluftes, og reguleringsventil
lukker vha. de indbyggede fjedre. Ved en
trevejsventil (Mix-ventil) lukkes port-B, og
ved fordelerventil lukkes port-A.
Type 3372 -sikkerhedsstilling “NO”
Kontaktfunktion ved overskridelse
19,92 mA: Aktuatoren beluftes, og regu-
leringsventilen bringes til lukning. Ved en
trevejsventil (Mix-ventil) lukkes port-B, og
ved fordelerventil lukkes port-A.
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Opbygning og virkemåde

Fig.3 · Aktuator
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Principbillede af elektropneumatisk positioner



1.1 Tekniske data
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Tekniske data

Aktuator Pneumatisk aktuator
for V2001-P

Elektropneumatisk aktuator
for V2001-IP

Sikkerhedstilling Type 3372

NC
NO

- 0411
- 0421

- 0431
- 0441

- (0/1)511
- (0/1)521

- (0/1)531
- (0/1)541

Løftehøjde (Hub) 15 15 (12, 6) 15 15

Styresignalområde FA
FE

2,1...3,3
0,4...1,4

1,4...2,3
1,4...2,3

2,1...3,3
0,4...1,4

1,4...2,3
1,4...2,3

Supplyluft max. 6 bar max. 4 bar max. 6 bar max. 4 bar

Styresignal 4 til 20 mA, Mindstestrøm 3,6 mA
Byrdespænding ≤6 V (300 Ohm ved 20 mA)

Span indstilling med potentiometer 25 % af løftehøjde

Virkeretning Stigende/stigende, fast indstillet

Karakteristik liniær, afvigelse ved fastpunktindstilling
≤2 %

Hysterese ≤1 %

Lejeafhængighed ≤7 %

Tætlukkefunktion
(kan slås fra)

FA: Under ≤4,08 mA,
FE: Over ≥19,92 mA
Hysterese: 0,09 mA

Luftforbrug i
ligevægtstilstand

ved w = 100 %: 6 bar ≤ 200 ln/h
4 bar ≤ 160 ln/h

Temperaturområde °C –35 til 90 –30 til 70

Beskyttelse IP 54 1) optional Ex-klasse EEx ia II C T5

Vægt 3,3 3,7

Grænsemelder

Ex-klasse Trykfast indkapsling EEx d II C T6 iht. PTB- Nr. Ex-79/1016

Forsyningsspænding Vekselstrøm: 250 V / 5 A Jævnstrøm: 250 V / 0,4 A

Till. omgivelsestemp. –20 til +60 °C

IP klasse IP 66

Vægt ca. kg 0,4

1) IP 65; her skal udluftningsstudsen erstattes af en kontraventil med vare-nr. 1790-7408.



2. Montage på ventil

Henvisning:
Aktuator med sikkerhedsstilling “NC” bør
have supplyluft inden service påbegyndes.

Er der ved montagen ingen mulighed for
supplyluft og ved den elektropneumatiske
aktuator heller ikke mulighed for mA-signal,
skal møtrikken (6) skrues mod aktuatorens
fjederforspændingen. (SW 36 nøgle)

NB!
Laternens møtrikker bør ikke løsnes.

Aktuator med sikkerhedsstilling “NO” behø-
ver kun supplyluft for montage.
Ved f.eks. trevejsventiler kan det forekom-
me, at keglestangen ikke umiddelbart kan
nå sammen med aktuatorspindelen. Den
øverste aktuatordel skal forsynes med
supplyluft,  indtil kegle- og aktuatorspindel
når sammen, og koblingsbeslaget kan mon-
teres.
Ved elektropneumatisk aktuator kan supply-
luften styre aktuatoren via manometertilslut-
ningen (8.7, Fig.3 øverst).

Montage med supplyluft eller mA-signal

1. Ved pneumatisk aktuator skal
tilslutningen (8.5) på det underste mem-
brankammer forsynes med et supplytryk
på ca. 3 bar. Ved elektropneumatisk
aktuator skal tilslutningen “Supply” for-
synes med min. 3 bar, samt et
mA-signal til positioneren, således at
aktuatoren bevæger sig.

2. Omløbermøtrikken (6) skrues af
aktuatoren. Med supplyluften køres
aktuatorspindelen ind i aktuatoren, og
denne sættes på ventilen.

3. Omløbermøtrikken (SW 36) spændes
fast med et moment på min. 150 Nm.

4. Keglestangen (3) køres op til den
berører aktuatorespindelen.

5. Beslaget monteres og skrues fast.
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3. Tilslutninger

3.1 Pneumatiske tilslutninger

Lufttilslutningerne er med G1/8-gevind ved
pneumatisk- og G1/4 ved elektropneuma-
tisk aktuator.

Vigtigt! Supplyluften skal være tør og ren
luft. Forskrifterne for den tilsluttede reduk-
tionsstation skal ubetinget følges. Luftlednin-
gen skal inden tilslutningen gennemblæses,
så den er ren.

Det anbefalede supplytryk afhænger af fje-
derforpænding og virkeretning (NC ell.
NO). Supplytrykket kan findes på typeskiltet,
virkeretningen er kendetegnet med FA (=NC)
eller FE (=NO). Kan i visse tilfælde være illu-
streret med et symbol.

Pneumatisk aktuator:

� Ved “NC” tilsluttes supplyluften i neders-
te- og ved “NO” i øverste membrankam-
mertilslutning.
Den tilslutning der ikke benyttes skal altid
være lukket med en forskruning.

Elektropneumatisk aktuator:

� Supplyluft tilsluttes “Supply”.
Aktuatorspindelen kører ud NC (FA) (Aktu-
ator Type 3372 -x51x og -3372-x53x)

Sikkerhedsstilling “Ventil lukker” (NC)
(-ved ligeløbs og vinkelventiler)
Anbefalede supplyluft =
Styresignalområde-slutværdi + 0,5 bar.
Sikkerhedsstilling “Ventil åbner” (NO):
(Type 3372 -x52x og 3372-x54x)
(-ved ligeløbs og vinkelventiler)
Supplyluften skal være netop så stor, at re-
guleringsventilen kan lukke tæt mod anlæg-
gets tryk.
Det anbefalede supplytryk ved tætlukkende
ventil er anført i den tilhørende EB eller kan
overslagsmæssigt bestemmes ved nedenstå-
ende formel pstmax:

pstmax = F +
d2 p

4 A
⋅ ⋅
⋅
π ∆

[bar]

d = Sædediameter [cm]
∆p = Differenstryk over ventilen [bar]
A = Aktuatorstørrelse [cm2]
F = Aktuatorens fjederområde
Er intet angivet, kan følgende anvendes=
Fjederområde-slutværdi + 1 bar

Supplyluftvisning:

Til overvågelse af supplyluften kan der iskru-
es (8.7) et manometer med G1/8-gevind.
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3.2 Elektriske tilslutninger

(Kun elektropneumatisk aktuator)
1. Stikkets skrue (1) løsnes, og selve stikket

tages af soklen på aktuatoren.

NB:
Soklen må ikke fjernes fra aktuatoren, da
der kan opstå løse forbindelser.

2. Skruen (1) tages af stikket og
gummipakningen (5) tages af.

3. Stikindsatsen (3) tages ud af stikhuset
(2) udsparingen (4) med en
skruetrækker.

4. Ledningerne tilsluttes stikhusets kabel-
forskruning (6) på de med 1 (+), 2 (–)
mærkede klemmer.

5. Indsatsen (3) sættes i stikhuset således,
at kabelforskruningen (6) efter montage
af stikbenene er i den ønskede retning,
stikhuset kan drejes 90° og monteres i
alle fire retninger.

6. Gummipakningen (5) sættes på.
7. Stikket sættes i huset og fastskrues med

skruen (1).
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Tilslutninger

Fig.4 · Tilslutning (8.8)
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4. Indstilling af nulpunkt og span

(Kun elektropneumatisk aktuator)

Henvisning!
Følgende er kun for monteret ventil !

Ved indstilling af nulpunkt og span, fastlæg-
ges aktuatorens start- og slutpunkt.
Ved ændringer i styresignalet skal ventilen
altid køre 0 til 100 % bagefter som kontrol.
Nulpunktindstilling foretages altid ved at
ventilen skal være lukket.
Dvs. at ved  sikkerhedsstillingen NC , Aktua-
tor Type 3372-(0/1)511 og 3372-(0/1)531
er nulpunktet 4 mA og slutpunktet 20 mA.
Ved sikkerhedsstilling NO, Aktuator Type
3372-(0/1)521 og 3372-(0/1)541 er nul-
punktet så modsat ved 20 mA, og slutpunk-
tet 4 mA.

Vigtigt!
Nulpunkt og span er justeret af SAMSON
ved levering.

Det anbefales dog at efterprøve nulpunktet
efter ventilen er monteret i anlægget:
1. mA-generator samt supplyluft tilsluttes.
2. Pladen (8.9) drejes efter skruerne er

løsnet.
3. Stikket tages af, således at tætlukkefunk-

tionen er deaktiveret.
Nulpunkt justeres på indstilleren (14) og
slutværdien indstilles via span (10.1).

Vigtigt!
De skal være opmærksom på at ved enhver
ændring af span, skal nulpunktet indstilles
på ny.
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4.1 Aktuator med sikkerhedsstilling
“NC”

Nulpunkt (Startpunkt)

1. mA-generatoren stilles på 4 mA.
2. Nulskruen (14) drejes, så keglestangen

lige netop bevæger sig ud af dens leje.
3. Signalet øges således at ventilen åbner.

Kontroller om ventilen begynder at åbne
ved 4(+0,1) mA.

4. Afvigelser korrigeres på nulskruen (14).
Ved højredrejning starter ventilens åb-
ning tidligere, og ved venstredrejning
senere.

Slutpunkt

5. Når startpunktet er indstillet, køres ventil
til 100% åbning ved at give den 20 mA.

6. Spannet (10.1) stilles så slutværdien
stemmer.
Ved højredrejning bliver ventilens hub
højere, og modsat mindre ved
venstredrejning .

7. Efter korrektur testes først om start- og
slutpunkterne stemmer. Først startpunkt
(4 mA), herefter slutpunktet (20 mA).

8. Korriger til punkterne stemmer.
9. Stikket monteres igen, og ventilen er nu

køreklar.
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Fig.5 · Aktuator Type 3372-03(5)1x og -03(5)3x med sikkerhedsstilling “NC”
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4.2 Aktuator med sikkerhedsstilling
“NO”

Nulpunkt (Startpunkt)

1. mA-generatoren stilles på 20 mA.
2. Nulskruen (14) drejes, så keglestangen

lige netop bevæger sig ud af dens leje.
3. Signalet øges således at ventilen åbner.

Kontroller om ventilen begynder at åbne
ved 20 mA.

4. Afvigelser korrigeres på nulskruen (14).
Ved højredrejning starter ventilens åb-
ning tidligere, og ved venstredrejning
senere.

Slutværdi

5. Når startpunktet er indstillet, køres ventil
til 100% åbning ved at give den 20 mA.

6 Spannet (10.1) stilles så slutværdien
stemmer.
Ved højredrejning bliver ventilens hub
højere, og modsat mindre ved venstre-
drejning.

7. Efter korrektur testes først om start- og
slutpunkterne stemmer. Først startpunkt
(20 mA), herefter slutpunktet (4 mA).

8. Pladen (8.9) sættes på plads igen.
9. Stikket monteres igen, og ventilen er nu

køreklar.
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Indstilling af nulpunkt og span

Fig.6 · Aktuator Type 3372-0(3/5)2x og -0(3/5)4x med sikkerhedslunkning NO
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5. Aktivering og deaktivering af
tætlukkefunktionen

Aktuatorens har en tætlukkefunktion ved un-
der- eller overskridelse af kontaktpunkter.

NC:

Underskrides 4,08 mA ± 0,09 mA bringes
den pneumatiske ventil til fuldstændig luk-
ning.

NO:

Overskrides 19,92 mA ± 0,09 mA bringes
den pneumatiske ventil ligeledes til fuldstæn-
dig lukning.
Når stikket (16) er monteret er funktionen
aktiveret, og modsat deaktiveret når stik-
ket er afmonteret.

6. Udførelse med grænsemelder –
Indstilling

1. Ventilens koblingsbeslag løsnes så
bøjlen fra tilbehøret kan monteres
derpå.

2. Ventilen køres til den ønskede kontakt-
position.

3. Klempladen sættes på søjlelaterne og til-
passes, så bøjlens arm passer i koblin-
gen. Klempladen fastskrues.

4. De elektriske tilslutninger foretages:
Sort (BK) / blå (BU) > Kontakt åben og
sort (BK) /brun (BN) > Kontakt lukket.

5. Kør frem og tilbage over den ønskede
kontaktposition, og stil nøjagtige kon-
taktpunkt på stilleskruen.
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Fig.7 · Grænsemelder
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7. Spørgsmål til leverandøren

(Hav venligst flg. oplysninger parate)

� Typebetegnelse

� Aktuatorens fjederområde.
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Spørgsmål til leverandøren

Byggemål

Ø30 Ø30 Ø30

Ø168

30
9

G1/8

Supply 
G1/4

G1/4

Ø168

23
6

23
6

Ø168

PG11

G1/8

Manometer-
tilslutning

Afluftning

Type 3372-04xx
Pneumatisk aktuator

Type 3372-x51x og -x53x Type 3372-x52x og-x54x
Elektropneumatisk aktuator
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