
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny
Typ 3730-1

Instrukcja montażu

i obsługi

EB 8384-1 PL
Oprogramowanie firmowe 2.0x
Wydanie sierpieñ 2006 (01/06)

Rys. 1 · Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-1

C
op

yr
ig

ht
©

2
0
0
6

by
SA

M
SO

N
Sp

.
z

o.
o.

do
w

yd
an

ia
po

ls
ki

eg
o

·
Po

w
ie

la
ni

e
ja

ki
m

ik
ol

w
ie

k
m

et
od

am
iw

y³
¹c

zn
ie

za
zg

od
¹

SA
M

SO
N

Sp
.

z
o.

o.
·
W

ar
sz

aw
a



Spis treœci Strona

Wykonania .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Dane techniczne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

1 Budowa i sposób dzia³ania .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

2 Zabudowa na zaworze regulacyjnym – elementy monta¿owe
i wyposa¿enie dodatkowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

2.1 Monta¿ zintegrowany .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
2.1.1 Si³ownik typu 3277-5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
2.1.2 Si³ownik typu 3277 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
2.2 Monta¿ zgodnie z norm¹ IEC 60534-6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
2.3 Monta¿ na mikrozaworze typu 3510 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
2.4 Monta¿ na si³ownikach obrotowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
2.5 Wzmacniacz dwukierunkowy dla si³owników zasilanych dwustronnie .  . 22

3 Przy³¹cza.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
3.1 Przy³¹cza pneumatyczne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
3.1.1 Wskazanie wartoœci ciœnienia steruj¹cego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
3.1.2 Ciœnienie zasilaj¹ce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
3.2 Pod³¹czenie elektryczne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

4 Obs³uga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
4.1 Elementy obs³ugi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

5 Uruchomienie i nastawa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
5.1 Nastawa d³awika przep³ywu Q .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
5.2 Dostosowanie wskazañ wyœwietlacza .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
5.3 Ustalenie po³o¿enia bezpieczeñstwa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
5.4 Nastawa pozosta³ych parametrów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
5.5 Inicjalizacja.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
5.6 Zak³ócenia w pracy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
5.7 Nastawa punktu zerowego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

6 Lista kodów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

7 Konserwacja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

8 Naprawa urz¹dzeñ iskrobezpiecznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

9 Wymiary w mm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Atesty i deklaracje zgodnoœci .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Copyright © 2006 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa

2 EB 8384-1 PL

Spis treœci



Copyright © 2006 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa

EB 8384-1 PL 3

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Ogólne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

4 Urz¹dzenie mo¿e byæ montowane i uruchamiane wy³¹cznie przez
specjalistyczny personel zaznajomiony ze sposobem jego monta¿u,
uruchamiania i eksploatacji.
W rozumieniu niniejszej instrukcji monta¿u i obs³ugi za specjalistyczny
personel uwa¿a siê osoby, które na podstawie swojego wykszta³cenia,
wiedzy i doœwiadczenia oraz dziêki znajomoœci stosownych norm,
mog¹ oceniæ zakres powierzonych ich prac i rozpoznaæ ewentualne
niebezpieczeñstwa.

4 W przypadku urz¹dzeñ w wykonaniu przeciwwybuchowym osoby te musz¹
mieæ odpowiednie wykszta³cenie lub byæ przeszkolone wzglêdnie posiadaæ
uprawnienia do wykonywania prac zwi¹zanych z urz¹dzeniami w wykonaniu
przeciwwybuchowym montowanych w instalacjach zagro¿onych wybuchem,
zob. te¿. rozdz. 8.

4 Zagro¿eniom, jakie mo¿e stwarzaæ w pobli¿u zaworu regulacyjnego
przep³ywaj¹ce przez niego medium lub ciœnienie robocze nale¿y
zapobiegaæ podejmuj¹c odpowiednie dzia³ania.

4 Je¿eli wskutek wysokiego ciœnienia zasilaj¹cego w si³owniku pneumatycznym
bêd¹ wystêpowaæ niedopuszczalne ruchy lub si³y, to ciœnienie powietrza
zasilaj¹cego nale¿y ograniczyæ za pomoc¹ odpowiedniej stacji redukcyjnej.
Ustawnik pozycyjny nie mo¿e pracowaæ w po³o¿eniu z tyln¹ stron¹/otworem
powietrza odlotowego, skierowanym w górê. Otworu powietrza odlotowego
nie wolno zamykaæ we w³asnym zakresie.

4 Urz¹dzenie musi byæ w odpowiedni sposób transportowane i przechowywane.

4 Wskazówka: urz¹dzenie oznaczone znakiem CE spe³nia wymagania
dyrektyw 94/9/EG oraz 89/336/EWG. Deklaracja zgodnoœci
udostêpniania jest na ¿¹danie.
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Wykonania

Kod urz¹dzenia Typ 3730-1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 0

Ochrona przewciwwybuchowa
brak

II 2 G EEx ia IIC T6 zgodnie z ATEX

Ex ia/Ex n  zgodnie z FM/CSA

II 3 G EEx nA/nL II T6 i
II 3 D IP 65 T 80°C zgodnie z ATEX

0

1

3

8

Materia³ korpusu

Standardowe aluminium
Stal nierdzewna 1.4581

0
1

Zastosowania specjalne

brak
Wersja dla lakiernictwa
Powietrze odlotowe z przy³¹czem
pneumatycznym ¼ NPT

0
1
2

Wykonanie specjalne

brak 0 0 0
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Dane techniczne

Ustawnik pozycyjny

Skok,
regulowany

zintegrowana zabudowa na si³owniku typu 3277: 3,6 do 30 mm
monta¿ zgodnie z norm¹ IEC 60534-6: 3,6 do 200 mm
lub w przypadku si³owników obrotowych 24 do 110°

Zakres skoku mo¿liwoœæ nastawy w ramach skoku/k¹ta obrotu zadanego podczas inicjalizacji;
mo¿liwoœæ ograniczenia do maks. 1

5

Wartoœæ zadana w sygna³ w zakresie od 4 do 20 mA, sygna³ w zakresie dzielonym od 4 do 11,9 mA
i 12,1 do 20 mA, granica zniszczenia 100 mA.

Pr¹d minimalny 3,7 mA

Napiêcie obci¹¿. wtórnego £ 6 V (odpowiada 300 W przy 20 mA)

Zasilanie
jakoœæ powietrza
zgodnie z ISO 8573-1

powietrze zasilaj¹ce: 1,4 do 6 bar (20 do 90 psi),
Maks. wielkoœæ i gêstoœæ cz¹steczek powietrza: klasa 4, zawartoœæ oleju: klasa 3,
ciœnieniowy punkt rosy: klasa 3 wzgl. przynajmniej 10 K poni¿ej najni¿szej oczekiwanej
temperatury otoczenia.

Ciœnienie steruj¹ce
(na wyjœciu)

0 bar do ciœnienia powietrza zasilaj¹cego, mo¿liwoœæ programowego ograniczenia
do oko³o 2,4 bar

Charakterystyka Wybór: 1 charakterystyka skokowa, 8 charakterystyk dla ruchu obrotowego

Histereza £ 1%

Rozdzielczoœæ £ 0,1%

Czas przestawienia < 0,5 s niedopuszczalny podczas inicjalizacji, regulacja za pomoc¹ d³awika przep³ywu Q

Kierunek ruchu w/x z mo¿liwoœci¹ zamiany

Zu¿ycie powietrza,
w stanie spoczynkowym

niezale¿nie od ciœnienia powietrza zasilaj¹cego oko³o 110 ln/h

Wydatek powietrza
– napowietrzanie si³ownika
– odpowietrzanie si³ownika

dla Dp =6 bar: ³ 8,5 mn
3/h, dla Dp = 1,4 bar: 3,0 mn

3/h KVmax(20 °C) = 0,09.
dla Dp =6 bar: £ 14,0 mn

3/h, dla Dp = 1,4 bar: 4,5 mn
3/h KVmax(20 °C) = 0,15.

Dopuszczalna
temperatura otoczenia

–20 do +80°C, z metalowym przepustem kablowym –40 do +80°C
w przypadku urz¹dzeñ w wykonaniu przeciwwybuchowym obowi¹zuj¹ dodatkowo
ograniczania wynikaj¹ce ze œwiadectwa badania wzoru konstrukcyjnego

Oddzia³ywanie temperatura: £ 0,15%/10 K zasilanie: brak
wstrz¹sy: £ 0,25% do 2000 Hz i 4 g zgodnie z norm¹ IEC 770

Zgodnoœæ
elektromagnetyczna spe³nione wymagania zgodnie z norm¹ EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 i NE 21

Ochrona
przeciwwybuchowa

II 2 G EEx ia IIC T6 / II 2 D IP 65 T 80°C lub
II 3 G EEx nA/nL IIC T6 / II 3 D IP 65 T 80°C

Stopieñ ochrony IP 66

Materia³y odlew ciœnieniowy aluminium GD AlSi12 zgodnie z norm¹ DIN 1725 (nr materia³u
3.2582), chromianowany i pokryty tworzywem sztucznym, czêœci zewnêtrzne: stal
nierdzewna 1.4571 i 1.4301

Ciê¿ar oko³o 1 kg

Zestyki binarne 2 programowe wy³¹czniki krañcowe o konfigurowalnych wartoœciach granicznych
(co 0,5%), zabezpieczone przed niew³aœciwym pod³¹czeniem biegunów

Stan sygna³u
brak odpowiedzi:
odpowiedŸ:

wykonanie standardowe wykonanie iskrobezpieczne
przewodzi (R = 348 W ) ³ 2,1 mA
przerwa £ 1,2 mA

Napiêcie robocze do pod³¹czenia na wejœciu binarnym sterownika tylko do pod³¹cz. do wzmacniania
zgodnie z norm¹ EN 61131, Pmax = 400 mW przekaŸnikowego zgodnie

z norm¹ 60947-5-6



1 Budowa i sposób dzia³ania

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny
montowany jest na zaworach regulacyjnych
z si³ownikiem pneumatycznym i s³u¿y do
przyporz¹dkowywania po³o¿enia grzyba
zaworu (wielkoœæ regulowana x) do sygna³u
steruj¹cego (wartoœæ zadana w). Elektryczny
sygna³ steruj¹cy z regulatora lub sterownika
jest porównywany z k¹tem obrotu/skokiem
si³ownika zaworu regulacyjnego i przetwa-
rzany na ciœnienie steruj¹ce (wartoœæ wyjœ-
ciowa y).

W zale¿noœci od przewidzianego do zastoso-
wania wyposa¿enia dodatkowego ustawnik
pozycyjny dostosowany jest do monta¿u zin-
tegrowanego na si³ownikach firmy SAMSON
typu 3277 lub do monta¿u na si³ownikach
zgodnych z norm¹ IEC 60534-6 (NAMUR).

Monta¿ na si³ownikach obrotowych zgodnych
z VDI/VDE 3845 wymaga zastosowania
ko³a poœrednicz¹cego do przenoszenia
ruchu obrotowego, które jest elementem
wyposa¿enia dodatkowego.

Aby w wypadku bezsprê¿ynowych si³owni-
ków obrotowych ustawnik pozycyjny móg³
byæ zasilany tak¿e dwustronnie, konieczne
jest zastosowanie jako wyposa¿enia dodat-
kowego wzmacniacza dwukierunkowego.

Ustawnik pozycyjny sk³ada siê zasadniczo
z rezystancyjnego czujnika po³o¿enia, ana-
logowego przetwornika i/p, do którego
wyjœcia pod³¹czono wzmacniacz pneuma-
tyczny oraz uk³adu elektronicznego z mikro-
procesorem. Ustawnik pozycyjny jest seryjnie
wyposa¿ony w dwa nastawne programowe
wy³¹czniki krañcowe.

Po³o¿enie grzyba zaworu przenoszone jest
jako k¹t obrotu lub skok na dŸwigniê odczytu

oraz do czujnika po³o¿enia (2) i przekazy-
wane do analogowego regulatora propor-
cjonalno-ró¿niczkuj¹cego. Równoczeœnie
informacja o po³o¿eniu grzyba zaworu jest
przesy³ana poprzez przetwornik AD (4) do
mikroprocesora (5).

Po przetworzeniu jej przez przetwornik AD
(4) regulator proporcjonalno-ró¿niczkuj¹cy
(3) porównuje tê wartoœæ rzeczywist¹ ze
sta³opr¹dowym sygna³em regulatora z za-
kresu 4 do 20 mA.

Je¿li wyst¹pi³ uchyb regulacji, przetwornik
i/p (6) jest sterowany w taki sposób, ¿e
si³ownik (1) jest odpowietrzany lub napowie-
trzany przez zamontowany za nim wzmac-
niacz pneumatyczny (7). W efekcie element
d³awi¹cy zaworu regulacyjnego przyjmuje
po³o¿enie odpowiadaj¹ce wartoœci zadanej.

Ciœnienie zasilaj¹ce doprowadzane jest do
wzmacniacza pneumatycznego (7) i regula-
tora ciœnienia (8). W³¹czony pomiêdzy te
elementy, nastawiony na sta³¹ wartoœæ re-
gulator przep³ywu (9) s³u¿y do przewietrza-
nia ustawnika pozycyjnego oraz zapewnia
bezproblemowe dzia³anie wzmacniacza
pneumatycznego.

Ciœnienie steruj¹ce wytwarzane przez
wzmacniacz mo¿na ograniczyæ programowo
do 2,4 bar przez uaktywnienie parametru P9.

D³awik przep³ywu (10) s³u¿y do optymalizacji
ustawnika pozycyjnego poprzez dopasowa-
nie go do wielkoœci si³ownika.

Funkcja szczelnego zamkniêcia:
Gdy wielkoœæ steruj¹ca spadnie poni¿ej 1%
lub wzroœnie powy¿ej 99 % (zob. parametry
P10 i P11 funkcji po³o¿eñ krañcowych),
si³ownik pneumatyczny zostaje ca³kowicie
odpowietrzony lub napowietrzony.
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Budowa i sposób dzia³ania

1 zawór regulacyjny
2 czujnik po³o¿enia
3 regulator proporcjonalno-

-ró¿niczkuj¹cy
4 przetwornik AD
5 mikroprocesor
6 przetwornik i/p

7 wzmacniacz pneumatyczny
8 regulator ciœnienia
9 regulator przep³ywu

10 d³awik przep³ywu
11 wy³¹czniki krañcowe
12 wyœwietlacz
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Rys. 2 · Schemat dzia³ania



2 Zabudowa na zaworze
regulacyjnym – elementy
monta¿owe i wyposa¿enie
dodatkowe

Ustawnik pozycyjny montuje siê bezpoœred-
nio na si³owniku typu 3277 firmy SAMSON
lub zgodnie z zaleceniami IEC 60534-6
(NAMUR) na zaworach regulacyjnych
w wykonaniu z jarzmem albo z kolumn¹
wspieraj¹c¹ oraz zgodnie z przepisami
VDI/VDE 3845 na si³ownikach obrotowych.

Monta¿ na ró¿nego rodzaju si³ownikach
wymaga zastosowania odpowiednich ele-
mentów monta¿owych i wyposa¿enia
dodatkowego. Osprzêt wraz z numerami
katalogowymi zestawiono w tabelach 1-5.

Podczas monta¿u ustawnika pozycyjnego
nale¿y zwróciæ uwagê na przyporz¹dkowa-
nie dŸwigni i po³o¿enia trzpienia zgodnie z
tabelami skoków.

Skok zaworu ograniczany jest przez zadane
po³o¿enie trzpienia i dodatkowo przez wy-
brane po³o¿enie bezpieczeñstwa oraz wy-
magane wstêpne napiêcie sprê¿yn si³ownika.

Zakres skoku podany w zamieszczonych na
nastêpnej stronie tabelach skoków mo¿na
uzyskaæ tylko wtedy, gdy zakres nominalny
zosta³ ustawiony wartoœæ MAX.

Ustawnik pozycyjny standardowo
wyposa¿ony jest w dŸwigniê M
(po³o¿enie trzpienia 35).

Uwaga!
Je¿eli standardowo montowana dŸwignia M
(po³o¿enie trzpienia 35) zostanie wymieniona
na now¹, to nowo zamontowan¹ dŸwigniê
nale¿y przestawiæ w oba po³o¿enia
krañcowe, aby dopasowa³a siê ona do
wewnêtrznej dŸwigni pomiarowej.
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Zabudowa na zaworze regulacyjnym

Tabela skoków dla monta¿u zintegrowanego na si³ownikach typu 3277

Si³owniki
3277-5

i
3277

Wielkoœæ
si³ownika

cm2

Skok
nominalny

mm

Zakres nastaw ustawnika
pozycyjnego

min. skok maks.

Wymagana
dŸwignia

Przyporz¹dkowane
po³o¿enie trzpienia

120 7,5 4,8 20,0 M 25

120/240/350 15 6,8 35,4 M 35

700 30 9,5 50,0 M 50

Tabela skoków dla monta¿u zgodnie z IEC 60534-6 (NAMUR)

Zawory firmy SAMSON Inne zawory/si³owniki Wymagana
dŸwignia

Przyporz¹dkowane
po³o¿enie trzpienia

Si³ownik
typu 3271

cm2
skok

nominalny mm min. skok max.

60 i 120
z zaworem 3510

7,5 3,4 17,6 S 17

120 7,5 4,8 25,0 M 25

120/240/350 15 6,8 35,4 M 35

700/1400/2800 15 i 30/30 9,5 50,0 M 50

1400/2800 60 13,5 70,8 L 70

1400/2800 60 19 100,0 L 100

1400/2800 120 38 200,0 XL 200

Si³owniki obrotowe k¹t obrotu 24 do 110° M 90°
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Zabudowa na zaworze regulacyjnym

Tabela 1 Monta¿ zintegrowany na si³owniku typu 3277-5 Nr katalogowy

Elementy
monta¿owe

dla si³owników z membran¹ o powierzchni 120 cm2 1400-7452

Wyposa¿enie
dodatkowe
si³ownika

p³ytka prze³¹czaj¹ca (stara) dla si³ownika typu 3277-5xxxxxx.00 (stary) 1400-6819

nowa p³ytka prze³¹czaj¹ca dla si³ownika typu 3277-5xxxxxx.01(nowy) 1400-6822

p³ytka przy³¹czeniowa dla dodatkowego monta¿u np. zaworu
elektromagnetycznego  G 1

8
p³ytka przy³¹czeniowa (stara) dla si³ownika typu 3277-5xxxxxx.00
(stary) 1

8 NPT

1400-6820

1400-6821

nowa p³ytka przy³¹czeniowa dla si³ownika typu 3277-5xxxxxx.01 (nowy) 1400-6823

Wskazówka: W wypadku nowych si³owników (indeks 01) mo¿na stosowaæ tylko nowe p³ytki
prze³¹czaj¹ce i przy³¹czeniowe, nowych i starych p³ytek nie mo¿na stosowaæ zamiennie.

Wyposa¿enie
dodatkowe
ustawnika
pozycyjnego

p³ytka przy³¹czeniowa (6) G ¼: 1400-7461 ¼ NPT: 1400-7462

lub uchwyt manometru (7) G ¼: 1400-7458 ¼ NPT: 1400-7459

blok przy³¹czeniowy manometru (8)
(ciœnienie steruj¹ce i powietrze zasilaj¹ce)

stal nierdzewna/
/mosi¹dz: 1400-6950

stal nierdzewna/stal
nierdz.: 1400-6951

Tabela 2 Monta¿ zintegrowany na si³owniku 3277

Wyposa¿enie
dodatkowe

Elementy monta¿owe dla si³owników z membran¹ o powierzchni 240,
350 i 700 cm2 zob. rys. 4 1400-7453

Wymagana rurka ³¹cz¹ca wraz ze z³¹czkami
dla si³ownika z trzpieniem wci¹ganym
do wewn¹trz lub w przypadku napowietrzania
górnej komory membrany.

cm2 stal stal nierdzewna
240 1400-6444 1400-6445
350 1400-6446 1400-6447
700 1400-6448 1400-6449

blok przy³¹czeniowy z uszczelkami i œrub¹
mocuj¹c¹ G ¼: 1400-8811 ¼ NPT: 1400-8812

blok przy³¹czeniowy manometrów
(ciœnienie steruj¹ce i powietrze zasilaj¹ce)

stal nierdzewna/
/mosi¹dz: 1400-6950

stal nierdzewna/stal
nierdz.: 1400-6951

Tabela 3
Monta¿ na jarzmie NAMUR lub kolumnie wspieraj¹cej (œrednica Ø do 35 mm)
zgodnie z norm¹ IEC 60534-6, zob. rys. 5

Skok w mm DŸwignia Dla si³ownika Nr katalogowy

7,5 S
typu 3271-5 z membran¹ o powierzchni 60/120 cm2

na mikrozaworze typu 3510, zob. rys. 6 1400-7457

5 do 50
brak, dŸwignia M
zamontowana
na zaworze

si³owników innych producentów oraz si³owników typu 3271
z membran¹ o powierzchni 120 do 700 cm2 1400-7454

14 do 100 L
si³owników innych producentów oraz si³owników typu 3271
z membran¹ o powierzchni 1400 cm2 1400-7455

40 do 200 XL
si³owników innych producentów oraz si³owników typu 3271
z membran¹ o powierzchni 1400/2800 cm2, skok 120 mm 1400-7456

30 lub 60 L
typu 3271 z membran¹ o powierzchni 1400 (skok 120 mm)
i 2800 cm2 (skok 30 lub 60 mm) 1400-7466

K¹townik monta¿owy dla si³owników skokowych firm Emerson i Masoneilan.
Dodatkowo, w zale¿noœci od skoku, wymagany bêdzie zestaw monta¿owy zgodny z IEC 60534-6,
wybór zob. powy¿ej.

1400-6771

Wyposa¿enie
dodatkowe

p³ytka przy³¹czeniowa G ¼: 1400-7461 ¼ NPT: 1400-7462

lub uchwyt manometru (7) G ¼: 1400-7458 ¼ NPT: 1400-7459

blok przy³¹czeniowy manometru
(ciœnienie steruj¹ce i powietrze zasilaj¹ce)

stal nierdzewna/mosi¹dz: 1400-6950
stal nierdzewna/stal nierdzewna: 1400-6951
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Tabela 4 Monta¿ na si³ownikach obrotowych (VDI/VDE 3845 dla wszystkich wymiarów poziomu 2) zob. rys. 7 i 8

Elementy
monta¿owe

z zabierakiem
i ko³em
poœrednicz¹cym

VDI/VDE 3845 dla wszystkich wymiarów poziomu 2
dla si³ownika typu 3278 o powierzchni membrany 160/320 cm2

dla Camflex II

1400-7448
1400-7614
1400-9120

Wyposa¿enie
dodatkowe

p³ytka przy³¹czeniowa G ¼: 1400-7461 ¼ NPT: 1400-7462

lub uchwyt manometru (7) G ¼: 1400-7458 ¼ NPT: 1400-7459

blok przy³¹czeniowy manometru
(ciœnienie steruj¹ce i powietrze zasilaj¹ce)

stal nierdzewna/mosi¹dz: 1400-6950
stal nierdzewna/stal nierdzewna: 1400-6951

Tabela 5 Wyposa¿enie dodatkowe ogólne

Wyposa¿enie
dodatkowe

pneumatyczny wzmacniacz dwukierunkowy
dla si³owników zasilanych dwustronnie

G ¼
¼ NPT

1079-1118
1079-1119

przepust kablowy M20 x 1,5 mosi¹dz niklowany 1890-4875

Adapter z przepustem kablowym M20x1,5 dla przy³¹cza ½ NPT, aluminium 0310-2149

tabliczka z list¹ parametrów i wskazówkami
dotycz¹cymi obs³ugi

niemiecki / angielski (w momencie
dostawy)
angielski / hiszpañski
angielski / francuski

1190-7930
1190-8212
1190-8132



2.1 Monta¿ zintegrowany

2.1.1 Si³ownik typu 3277-5

Wymagane elementy monta¿owe oraz
wyposa¿enia dodatkowego wymienione s¹
wraz z numerami katalogowymi w tabeli 1
na str. 10. Wzi¹æ pod uwagê dane w tabeli
skoków na str. 9!

Si³ownik z membran¹ o powierzchni
roboczej 120 cm2

Ciœnienie steruj¹ce doprowadzane jest do
membrany si³ownika poprzez odpowiedni
kana³ w zale¿noœci od tego, czy ustawnik
pozycyjny zamontowano po lewej, czy po
prawej stronie jarzma.

Zgodnie z po³o¿eniem bezpieczeñstwa
si³ownika „trzpieñ si³ownika wysuwany na
zewn¹trz” lub „trzpieñ si³ownika wci¹gany
do wewn¹trz” (przy zaniku ciœnienia zasila-
j¹cego zawór jest zamykany lub otwierany)
nale¿y najpierw zamontowaæ p³ytkê prze³¹-
czaj¹c¹ (9) na jarzmie si³ownika.
Odpowiedni symbol na p³ytce oznaczaj¹cy
monta¿ po lewej lub prawej stronie (patrz¹c
na p³ytkê prze³¹czaj¹c¹) powinien zostaæ
umieszczony przy znaczniku.

1. P³ytkê przy³¹czeniow¹ (6) lub uchwyt
manometru (7) z manometrem zamonto-
waæ na ustawniku pozycyjnym. Pamiêtaæ
o prawid³owym zamontowaniu obu
pierœcieni uszczelniaj¹cych (6.1).

2. Wykrêciæ œrubê zamykaj¹c¹ (4) znaj-
duj¹c¹ siê na tylnej œciance ustawnika
pozycyjnego, a nastêpnie zamkn¹æ
wyjœcie ciœnienia steruj¹cego „output
38” na p³ytce przy³¹czeniowej (6) lub
na uchwycie manometru (7) za pomoc¹
korka zaœlepiaj¹cego (5) bêd¹cego
elementem wyposa¿enia dodatkowego.

3. Umieœciæ zabierak (3) na trzpieniu
si³ownika, ustawiæ i dokrêciæ w taki
sposób, aby œruba mocuj¹ca trafi³a
w rowek trzpienia si³ownika.

4. Przymocowaæ p³ytkê zakrywaj¹c¹ (10)
w¹sk¹ stron¹ wyciêcia (rys. 3 po lewej
stronie) w kierunku przy³¹cza ciœnienia
steruj¹cego. Przyklejona uszczelka
p³aska (14) musi byæ skierowana
w stronê jarzma si³ownika.

5. Skok 15 mm: w dŸwigni M (1) umiesz-
czonej na tylnej œciance ustawnika po-
zycyjnego pozostaje trzpieñ przeniesie-
nia ruchu (2) w po³o¿eniu 35 (stan
w momencie dostawy).
Skok 7,5 mm: wykrêciæ trzpieñ przenie-
sienia ruchu (2) z po³o¿enia 35,
a nastêpnie prze³o¿yæ go do otworu
dla po³o¿enia 25 i przykrêciæ.

6. Umieœciæ uszczelkê profilowan¹ (15)
w rowku korpusu ustawnika pozycyjnego.

7. Umieœciæ ustawnik pozycyjny na p³ytce
zakrywaj¹cej (10) w taki sposób, aby
trzpieñ przeniesienia ruchu (2) przylega³
do wierzchniej strony zabieraka (3).
Przestawiæ odpowiednio dŸwigniê (1)
i przy otwartej pokrywie przytrzymaæ
wa³ek za pokrêt³o lub przycisk (rys. 11).
Si³a sprê¿yn musi dociskaæ dŸwigniê (1)
do zabieraka.
Przymocowaæ ustawnik pozycyjny za
pomoc¹ obu œrub mocuj¹cych do p³ytki
zakrywaj¹cej (10).
Podczas monta¿u zwróciæ uwagê na to,
czy pierœcieñ uszczelniaj¹cy (10.1) umiesz-
czony jest w otworze p³ytki poœrednicz¹cej.

8. Umieœciæ pokrywê (11) po przeciwnej
stronie. Pamiêtaæ o tym, ¿eby po zamon-
towaniu zaworu regulacyjnego z si³ow-
nikiem korek odpowietrzaj¹cy skierowany
by³ do do³u, co w razie potrzeby
umo¿liwi odp³yw skroplin.
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9 11

ciœnienie
steruj¹ce 9

powietrze
zasilaj¹ce 38

5
6

4

7

6

10
10.1

3

2

1

15

6.1

1.1
1.2

14

8

– doprowadzenia ciœnienia steruj¹cego do si³ownika typu 3277-5 z membran¹ o powierzchni roboczej 120 cm2

1 dŸwignia
1.1 nakrêtka
1.2 podk³adka sprê¿ysta
2 trzpieñ przeniesienia

ruchu
3 zabierak
4 œruba zaœlepiaj¹ca
5 korek
6 p³ytka przy³¹czeniowa
6.1 pierœcienie

uszczelniaj¹ce
7 uchwyt manometrów
8 blok przy³¹czeniowy

manometrów
9 p³ytka prze³¹czaj¹ca

si³ownika
10 p³ytka zakrywaj¹ca
10.1 pierœcieñ uszczelniaj¹cy
11 pokrywa
14 uszczelka p³aska
15 uszczelka profilowana

Uwaga!
Pod³¹czenie powietrza zasilaj¹cego
i ciœnienia steruj¹cego (supply i output)
mo¿na wykonaæ tylko za pomoc¹
p³ytki przy³¹czeniowej (6), która jest
elementem wyposa¿enia dodatkowego.
Nie wkrêcaæ œrub bezpoœrednio
w korpus.

Symbole
trzpieñ

si³ownika
wysuwny

na zewn¹trz
monta¿ monta¿

po lewej stronie po prawej stronie
trzpieñ

si³ownika
wci¹gany

do wewn¹trz

p³ytka prze³¹czaj¹ca (9)

wlot ciœnienia
steruj¹cego dla

ustawnika zamontowanego
po prawej
stronie

wlot ciœnienia steruj¹cego
dla ustawnika za-
montowanego znacznik

wyciêcie
w p³ytce
zakrywaj¹cej

Rys. 3
Monta¿ zintegrowany



2.1.2 Si³ownik typu 3277

Wymagane elementy monta¿owe oraz
wyposa¿enie dodatkowe wraz z numerami
katalogowymi zawarte s¹ w tabeli 2, str. 10.
Wzi¹æ pod uwagê tabelê skoków na str. 9!

Si³owniki z membranami o powierzchni
roboczej 240 do 700 cm2

Ustawnik pozycyjny mo¿na zamontowaæ po
lewej lub prawej stronie jarzma. Ciœnienie
steruj¹ce doprowadzane jest do si³ownika
poprzez blok przy³¹czeniowy (12), w przy-
padku realizacji funkcji bezpieczeñstwa
„trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz”
wewnêtrznie poprzez kana³ w jarzmie zawo-
ru, a wypadku realizacji funkcji bezpieczeñ-
stwa „trzpienia si³ownika wci¹gany do wew-
n¹trz” poprzez zewnêtrzn¹ rurkê ³¹cz¹c¹.

1. Umieœciæ zabierak (3) na trzpieniu si³ow-
nika, ustawiæ i dokrêciæ w taki sposób,
aby œruba mocuj¹ca trafi³a w rowek
trzpienia si³ownika.

2. Przymocowaæ p³ytkê zakrywaj¹c¹ (10)
w¹sk¹ stron¹ wyciêcia (rys. 4 po lewej
stronie) w kierunku przy³¹cza ciœnienia
steruj¹cego. Przyklejona uszczelka
p³aska (14) musi byæ skierowana
w stronê jarzma si³ownika.

3. W si³ownikach z membran¹ o powierzch-
ni roboczej 700 cm2 w dŸwigni M (1)
znajduj¹cej siê w tylnej czêœci ustawnika
pozycyjnego wykrêciæ trzpieñ przenie-
sienia ruchu (2) z po³o¿enia 35,
prze³o¿yæ go do otworu dla po³o¿enia
50 i przykrêciæ.
W si³ownikach z membran¹ o powierzch-
ni roboczej 240 i 350 cm2 oraz skoku
15 mm trzpieñ przeniesienia ruchu (2)
pozostaje w po³o¿eniu 35.

4. Umieœciæ uszczelkê profilowan¹ (15) w
rowku korpusu ustawnika pozycyjnego.

5. Umieœciæ ustawnik pozycyjny na p³ytce
zakrywaj¹cej (10) w taki sposób, ¿eby
trzpieñ przeniesienia ruchu (2) przylega³
do wierzchniej strony zabieraka (3).
Przestawiæ odpowiednio dŸwigniê (1)
i przy otwartej pokrywie przytrzymaæ
wa³ek za pokrêt³o lub przycisk (rys. 11).
Si³a sprê¿yn musi dociskaæ dŸwigniê (1)
do zabieraka.
Dokrêciæ ustawnik pozycyjny za pomoc¹
obu œrub mocuj¹cych do p³ytki zakrywa-
j¹cej (10).

6. Sprawdziæ, czy wypustka uszczelki (16)
z boku bloku przy³¹czeniowego znajdu-
je siê w takim po³o¿eniu, ¿eby symbol
funkcji si³ownika „trzpieñ si³ownika wy-
suwany na zewn¹trz” lub „trzpieñ si³ow-
nika wci¹gany do wewn¹trz” zgadza³
siê z wykonaniem si³ownika. Je¿eli tak
nie jest, to nale¿y wykrêciæ trzy œruby
mocuj¹ce, podnieœæ os³onê, a uszczelkê
(16) przekrêciæ o 180° i w³o¿yæ ponow-
nie na miejsce. W przypadku starych
bloków przy³¹czeniowych (np. rys. 4 na
dole) p³ytka prze³¹czaj¹ca (13) musi byæ
tak obrócona, ¿eby kierunek wskazywa-
ny przez odpowiedni symbol si³ownika
by³ zgodny ze wskazaniem strza³ki.

7. Umieœciæ blok przy³¹czeniowy (12) wraz
z pierœcieniami uszczelniaj¹cymi na
ustawniku pozycyjnym i jarzmie si³owni-
ka, a nastêpnie przykrêciæ za pomoc¹
œruby mocuj¹cej (12.1). W wypadku
si³ownika z funkcj¹ "trzpieñ wci¹gany
do wewn¹trz" nale¿y dodatkowo
usun¹æ korek (12.2) i zamontowaæ zew-
nêtrzny przewód ciœnienia steruj¹cego.

8. Umieœciæ pokrywê (11) po przeciwnej
stronie. Pamiêtaæ o tym, ¿eby po za-
montowaniu zaworu regulacyjnego z
si³ownikiem korek odpowietrzaj¹cy skie-
rowany by³ do do³u, co w razie potrze-
by umo¿liwi odp³yw skroplin.
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Rys. 4 · Monta¿ zintegrowany – przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego dla si³ownika typu 3277 z membran¹
o powierzchni roboczej 240, 350 i 700 cm2

wci¹gany wysuwany
do wewn¹trz na zewn¹trz

trzpieñ si³ownika

wyciêcie
w p³ytce
zakrywaj¹cej (10)

dŸwignia M

1 dŸwignia
1.1 nakrêtka
1.2 podk³adka sprê¿ysta
2 trzpieñ przeniesienia ruchu
3 zabierak

10 p³ytka zakrywaj¹ca
11 pokrywa
12 blok przy³¹czeniowy
12.1 œruba
12.2 korek wzgl. przy³¹cze

dla zewnêtrznej rurki
³¹cz¹cej

13 p³ytka prze³¹czaj¹ca
14 uszczelka p³aska
15 uszczelka profilowana
16 uszczelka

wci¹gany do wewn¹trz
trzpieñ si³ownika
wysuwany na zewn¹trz

znacznik

blok przy³¹czeniowy
(stary) z p³ytk¹
prze³¹czaj¹c¹ (13)



2.2 Monta¿ zgodnie z norm¹
IEC 60534-6

Ustawnik pozycyjny montowany jest na
si³owniku za poœrednictwem k¹townika (10)
zgodnego z NAMUR.

Wymagane elementy monta¿owe oraz
wyposa¿enia dodatkowego wymienione s¹
wraz z numerami katalogowymi w tabeli 3
na str. 10. Wzi¹æ pod uwagê dane w tabeli
skoków na str. 9!

1. Wkrêciæ oba sworznie (14) w k¹townik
(9.1) sprzêg³a (9), za³o¿yæ p³ytkê zabie-
raka (3) i dokrêciæ œrubami (14.1).

Tylko si³owniki z membran¹ o powierzchni
roboczej 2800 cm2 i 1400 cm2 oraz skoku
120 mm:

Dla skoku do 60 mm d³u¿sz¹ p³ytkê zabie-
raka (3.1) nale¿y przykrêciæ bezpoœrednio
do sprzêg³a (9). Dla skoku wiêkszego ni¿
60 mm nale¿y najpierw umocowaæ k¹tow-
nik (16), a nastêpnie p³ytkê zabieraka (3)
wraz ze sworzniami (14) i œrubami (14.1).

2. Zamocowaæ k¹townik zgodny z NAMUR
(10) na si³owniku:
Monta¿ na jarzmie zgodnym z NAMUR
za pomoc¹ œruby M8 (11) z podk³adk¹
zêbat¹ bezpoœrednio w otworze w jarz-
mie. W wypadku zaworów z kolumn¹
wspieraj¹c¹ monta¿ za pomoc¹ dwóch
obejm (15) umieszczonych na kolumnie.
K¹townik zgodny z NAMUR (10) zamo-
cowaæ w taki sposób odpowiednio do
skali, ¿eby p³ytka zabieraka (3) przesu-
niêta by³a wzglêdem k¹townika o po³owê
zakresu skoku (przy po³owie wartoœci
skoku szczelina w p³ytce zabieraka musi
znajdowaæ siê w po³owie wysokoœci
k¹townika).

3. P³ytkê przy³¹czeniow¹ (6) lub uchwyt
manometru (7) z manometrem (8) za-
montowaæ na ustawniku pozycyjnym.
Pamiêtaæ o prawid³owym u³o¿eniu obu
pierœcieni uszczelniaj¹cych (6.1).

4. Wed³ug tabeli skoków dobraæ odpo-
wiedni¹ dŸwigniê (1) M, L lub XL oraz
odpowiednie po³o¿enie trzpienia w zale¿-
noœci od wielkoœci si³ownika i skoku zaworu.
Je¿eli zamiast standardowo zamontowanej
dŸwigni M z trzpieniem przeniesienia
ruchu w po³o¿eniu 35 wymagane jest
inne po³o¿enie trzpienia lub dŸwignia L
b¹dŸ XL , to nale¿y post¹piæ w nastêpu-
j¹cy sposób:

5. Wkrêciæ trzpieñ przeniesienia ruchu (2)
w odpowiedni otwór w dŸwigni (po³o¿e-
nie trzpienia) okreœlony w tabeli. Nale¿y
wykorzystaæ d³u¿szy trzpieñ przeniesie-
nia ruchu (2) z zestawu monta¿owego.

6. Umieœciæ dŸwigniê (1) na wa³ku ustaw-
nika pozycyjnego i przykrêciæ nakrêtk¹
(1.1) z podk³adk¹ sprê¿yst¹ (1.2).

Uwaga:
Je¿eli zosta³a zamontowana nowa dŸwignia
(1), to nale¿y j¹ przestawiæ z jednego
po³o¿enia krañcowego do drugiego, aby
dopasowa³a sie ona do wewnêtrznej
dŸwigni pomiarowej.

7. Ustawnik pozycyjny umieœciæ w taki spo-
sób na k¹towniku zgodnym z NAMUR,
¿eby trzpieñ przeniesienia ruchu (2)
znalaz³ siê w szczelinie p³ytki zabieraka
(3, 3.1). W razie potrzeby przestawiæ
odpowiednio dŸwigniê (1).
Przykrêciæ ustawnik pozycyjny do k¹tow-
nika zgodnego z NAMUR za pomoc¹
obu œrub mocuj¹cych.
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1
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14.1
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3.1
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1
1.2
1.1
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9.1

9

Rys. 5 · Monta¿ zgodnie z IEC 60534-6 (NAMUR)

1 dŸwignia
1.1 nakrêtka
1.2 podk³adka sprê¿ysta
2 trzpieñ przeniesienia ruchu
3 p³ytka zabieraka
3.1 p³ytka zabieraka
6 p³ytka przy³¹czeniowa
6.1 pierœcienie uszczelniaj¹ce
7 uchwyt manometrów
8 blok przy³¹czeniowy

manometrów
9 sprzêg³o
9.1 k¹townik

10 k¹townik zgodny
z NAMUR

11 œruba
14 sworznie
14.1 œruby
15 obejma
16 k¹townik

Uwaga! Pod³¹czenie powietrza zasilaj¹cego i ciœnienia steruj¹cego
(supply i output) mo¿na wykonaæ tylko za pomoc¹ p³ytki przy³¹czeniowej
(6), która jest elementem wyposa¿enia dodatkowego.Nie wkrêcaæ z³¹czek

bezpoœrednio w korpus.

monta¿ na jarzmie
zgodnym z NAMUR

dodatkowy k¹townik
dla si³ownika 2800 cm2

o skoku ³ 60 mm

monta¿ na kolumnie wspieraj¹cej
œrednica maks. kolumny Ø 35 mm

dŸwignie XL i L



2.3 Monta¿ na mikrozaworze
typu 3510

Ustawnik pozycyjny montowany jest na
jarzmie zaworu za pomoc¹ k¹townika.

Wymagane elementy monta¿owe oraz
wyposa¿enie dodatkowe wraz z numerami
katalogowymi zawarte s¹ w tabeli 3 na str. 10.
Uwzglêdniæ dane w tabeli skoków na str. 9!

1. Umieœciæ jarzmo zaciskowe (3) na
sprzêgle zaworu, ustawiæ prostopadle
i dokrêciæ.

2. Przymocowaæ k¹townik (10) do jarzma
zaworu za pomoc¹ dwóch œrub (11).

3. P³ytkê przy³¹czeniow¹ (6) lub uchwyt
manometrów wraz z manometrami
zamontowaæ na ustawniku pozycyjnym.
Pamiêtaæ o prawid³owym u³o¿eniu obu
pierœcieni uszczelniaj¹cych (6.1).

4. Odkrêciæ od wa³ka ustawnika fabrycznie
zamontowan¹ dŸwigniê M (1) z trzpie-
niem przeniesienia ruchu (2).

5. Wyj¹æ dŸwigniê S (1) i trzpieñ przenie-
sienia ruchu (2) przykrêciæ w otworze
w³aœciwym dla po³o¿enia trzpienia 17.

6. Za³o¿yæ dŸwigniê S na wa³ek ustawnika
pozycyjnego i dokrêciæ za pomoc¹ na-
krêtki (1.1) z podk³adk¹ sprê¿yst¹ (1.2).
DŸwigniê nale¿y przestawiæ z jednego
po³o¿enia krañcowego w drugie.

7. Ustawnik pozycyjny umieœciæ w taki
sposób na k¹towniku (10), ¿eby trzpieñ
przeniesienia ruchu znalaz³ siê w rowku
jarzma zaciskowego (3). W razie po-
trzeby przestawiæ odpowiednio dŸwigniê
(1). Przykrêciæ ustawnik pozycyjny do
k¹townika (10) za pomoc¹ dwóch œrub
szeœciok¹tnych.
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Rys. 6 · Monta¿ na mikrozaworze typu 3510

Uwaga!
Pod³¹czenie powietrza zasilaj¹cego
i ciœnienia steruj¹cego (supply i output)
mo¿na wykonaæ tylko za pomoc¹ p³ytki
przy³¹czeniowej (6), która jest elementem
wyposa¿enia dodatkowego.
Nie wkrêcaæ z³¹czek bezpoœrednio
w korpus.

1 dŸwignia
1.1 nakrêtka
1.2 podk³adka sprê¿ysta
2 trzpieñ przeniesienia ruchu
3 jarzmo zaciskowe
6 p³ytka przy³¹czeniowa
6.1 pierœcienie uszczelniaj¹ce
7 uchwyt manometrów
8 blok przy³¹czeniowy manometrów

10 k¹townik
11 œruba

dŸwignia S



2.4 Monta¿ na si³ownikach
obrotowych

Ustawnik pozycyjny montowany jest na
si³owniku obrotowym za pomoc¹ dwóch
podwójnych k¹towników.

Wymagane elementy monta¿owe oraz
wyposa¿enie dodatkowe wraz z numerami
katalogowymi zawarte s¹ w tabeli 4 na str. 11.

W wypadku monta¿u na si³ownikach obro-
towych typu 3278 firmy SAMSON nale¿y na
wolnym koñcu wa³ka si³ownika najpierw za-
montowaæ odpowiedni element dystansowy (5).

Wskazówka! W czasie przeprowadzania
opisanego poni¿ej monta¿u nale¿y bez-
wzglêdnie pamiêtaæ o kierunku obrotu
si³ownika.

1. Zabierak (3) umieœciæ na wa³ku si³ownika
ze szczelin¹ lub na elemencie dystanso-
wym (5).

2. Na zabierak (3) na³o¿yæ ko³o poœred-
nicz¹ce (4) skierowane p³ask¹ stron¹ do
si³ownika. Szczelinê ustawiæ w taki spo-
sób, aby w po³o¿eniu zamkniêtym za-
woru by³a ona zgodna z kierunkiem
obrotu przedstawionym na rys. 8.

3. Ko³o poœrednicz¹ce i zabierak przykrê-
ciæ mocno do wa³ka si³ownika za po-
moc¹ œruby z ³bem p³askim (4.1) z
podk³adk¹ sprê¿yst¹ (4.2).

4. Przykrêciæ do korpusu si³ownika oba
dolne k¹towniki (10.1) w zale¿noœci od
wielkoœci si³ownika skierowane zagiê-
ciami do wewn¹trz lub na zewn¹trz.
Za³o¿yæ górne k¹towniki (10) i dokrêciæ.

5. P³ytkê przy³¹czeniow¹ (6) lub uchwyt
manometrów (7) wraz z manometrami
zamontowaæ na ustawniku pozycyjnym.

Pamiêtaæ o prawid³owym u³o¿eniu obu
pierœcieni uszczelniaj¹cych.
W wypadku bezsprê¿ynowych si³owników
obrotowych dwustronnego dzia³ania
monta¿ na si³owniku wymaga zastoso-
wania wzmacniacza dwukierunkowego,
zob. rozdz. 2.5.

6. Z dŸwigni M (1) ustawnika pozycyjnego
wykrêciæ standardowy trzpieñ przenie-
sienia ruchu (2). G³adki trzpieñ przenie-
sienia ruchu (Ø 5) wchodz¹cy w sk³ad
zestawu monta¿owego wkrêciæ w otwór
w³aœciwy dla po³o¿enia 90° trzpienia.

7. Ustawnik pozycyjny umieœciæ na górnych
k¹townikach (10) i przykrêciæ. DŸwigniê (1)
ustawiæ w taki sposób, ¿eby trzpieñ prze-
niesienia ruchu, przy uwzglêdnieniu kierun-
ku obrotu si³ownika, znalaz³ siê w szczeli-
nie ko³a poœrednicz¹cego (4) (rys. 8).
W ka¿dym przypadku przy po³owie k¹ta
obrotu si³ownika obrotowego dŸwignia
(1) musi byæ ustawiona równolegle do
d³u¿szego boku ustawnika pozycyjnego.

8. Tabliczkê skali (4.3) nakleiæ na kole po-
œrednicz¹cym w taki sposób, ¿eby strza³ka
wskazywa³a po³o¿enie zamkniête oraz
¿eby skala by³a dobrze widoczna po
zamontowaniu urz¹dzenia.
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1.2
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4.1

4.2

53

Rys. 7 · Monta¿ ko³a poœrednicz¹cego na si³owniku
typu 3278

ko³nierz
si³ownika
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szczelina

szczelina

10

10.1

6
(7, 8)

1.1
2
4.3

5

6.1

4

1.2
1

Rys. 8 · Monta¿ na si³owniku obrotowym

Uwaga!
Pod³¹czenie powietrza
zasilaj¹cego i ciœnienia
steruj¹cego (supply
i output) mo¿na
wykonaæ tylko za pomoc¹
p³ytki przy³¹czeniowej (6),
która jest elementem wypo-
sa¿enia dodatkowego.
Nie wkrêcaæ
z³¹czek bezpo-
œrednio w korpus.

Legenda do rys. 7 i 8
1 dŸwignia
1.1 nakrêtka
1.2 podk³adka sprê¿ysta
2 trzpieñ przeniesienia ruchu
3 zabierak (rys. 7)
4 ko³o poœrednicz¹ce
4.1 œruba
4.2 sprê¿yna talerzowa
4.3 tabliczka skali
5 wa³ek napêdowy

adapter dla ustawnika typu 3278
6.1 pierœcienie uszczelniaj¹ce
7 uchwyt manometrów
8 blok przy³¹czeniowy

manometrów
10 górny k¹townik
10.1 dolny k¹townik

zawór regulacyjny
otwiera siê podczas obrotu w lew¹ stron¹

zawór regulacyjny
otwiera siê podczas obrotu w praw¹ stron¹



2.5 Wzmacniacz dwukierunkowy
dla si³owników zasilanych
dwustronnie

Aby ustawnik pozycyjny móg³ wspó³pracowaæ
z si³ownikami zasilanymi dwustronnie, nale¿y
wyposa¿yæ go we wzmacniacz dwukierun-
kowy.
Wzmacniacz dwukierunkowy jest elementem
wyposa¿enia dodatkowego, wymienionym
w tabeli 5 na str. 11.

Do wyjœcia A1 wzmacniacza dwukierunko-
wego doprowadzone jest ciœnienie steruj¹ce
ustawnika pozycyjnego, do wyjœcia A2

ciœnienie o przeciwnym kierunku dzia³ania,
które dope³nia ciœnienie A1 do wartoœci
oddzia³uj¹cego ciœnienia powietrza zasi-
laj¹cego.
Obowi¹zuje zale¿noœæ A1 + A2 = Z.

Monta¿

1. Na ustawniku pozycyjnym zamontowaæ
p³ytkê przy³¹czeniow¹ (6) bêd¹c¹ ele-
mentem wyposa¿enia dodatkowego.
Pamiêtaæ o prawid³owym u³o¿eniu obu
pierœcieni uszczelniaj¹cych (6.1).

2. Wkrêciæ specjalne nakrêtki (1.3) z wy-
posa¿enia dodatkowego wzmacniacza
dwukierunkowego w otwory p³ytki
przy³¹czeniowej.

3. Umieœciæ uszczelnienie p³askie (1.2) we
wg³êbieniu wzmacniacza dwukierunko-
wego, wsun¹æ obie specjalne œruby
(1.1) w otwory przy³¹czy A1 i Z.

4. Umieœciæ wzmacniacz dwukierunkowy
na p³ytce przy³¹czeniowej (6) i przykrê-
ciæ za pomoc¹ obu specjalnych œrub
(1.1).

5. Dostarczone filtry (1.6) wkrêciæ za pomo-
c¹ wkrêtaka (szerokoœæ 8 mm) w otwory
przy³¹czy A1 i Z.

Uwaga!
Nie wolno wykrêcaæ korka uszczelniaj¹cego
(1.5) zamontowanego we wzmacniaczu
dwukierunkowym.
Je¿eli korek jest wkrêcony, gumowa uszczelka
(1.4) nie jest potrzebna(1.4), mo¿na j¹
wyj¹æ.

Przy³¹cza ciœnienia steruj¹cego

A1: wyjœcie A1 po³¹czyæ z przy³¹czem
ciœnienia steruj¹cego w si³owniku, który
w przypadku wzrostu ciœnienia powoduje
otwieranie zaworu

A2: wyjœcie A2 po³¹czyæ z przy³¹czem
ciœnienia steruj¹cego w si³owniku, który
w przypadku wzrostu ciœnienia powoduje
zamykanie zaworu.
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1.3 1.21.1

Rys. 9 · Monta¿ wzmacniacza dwukierunkowego

1 wzmacniacz
dwukierunkowy

1.1 œruby specjalne
1.2 uszczelka p³aska
1.3 nakrêtki specjalne
1.4 uszczelka gumowa
1.5 korek
1.6 filtr

6 p³ytka
przy³¹czeniowa

6.1 pierœcienie
uszczelniaj¹ce

6.2 œruby

z ustawnika pozycyjnego

sygna³y steruj¹ce
dla si³ownika



3 Przy³¹cza

3.1 Przy³¹cza pneumatyczne

Uwaga!
Po³¹czenie gwintowe w korpusie ustawnika
pozycyjnego nie jest przewidziane do bez-
poœredniego pod³¹czenia przewodów
doprowadzenia powietrza!

Z³¹czki nale¿y wkrêciæ w p³ytkê przy³¹czenio-
w¹, blok manometrów lub blok przy³¹czeniowy
nale¿¹cy do wyposa¿enia dodatkowego.
W elementach tych przy³¹cza ciœnieniowe
wykonane s¹ do wyboru jako otwór z gwin-
tem NPT ¼ lub G ¼. Mo¿na stosowaæ stan-
dardowe z³¹czki dla rur z metali niekoloro-
wych i rur miedzianych lub przewodów
z tworzywa sztucznego.

Uwaga!
Doprowadzane powietrze musi byæ suche,
nie mo¿e zawieraæ oleju i kurzu. Bez-
wzglêdnie nale¿y przestrzegaæ przepisów
serwisowych dotycz¹cych reduktorów
pod³¹czanych przed urz¹dzeniem.
Przed pod³¹czeniem nale¿y sprawdziæ
dro¿noœæ przewodów doprowadzenia
powietrza i dok³adnie je przedmuchaæ.

W przypadku zintegrowanego monta¿u
ustawnika na si³owniku typu 3277 firmy
SAMSON sposób doprowadzenia ciœnienia
steruj¹cego jest œciœle okreœlony. Przy monta-
¿u zgodnie z norm¹ IEC 60534-6 (NAMUR)
ciœnienie steruj¹ce doprowadzane jest zale-
¿nie od po³o¿enia bezpieczeñstwa „trzpieñ
wci¹gany do wewn¹trz” lub „trzpieñ wysu-
wany na zewn¹trz” do górnej lub dolnej
czêœci si³ownika.

W wypadku si³owników obrotowych nale¿y
stosowaæ siê do oznaczeñ przy³¹czy poda-
nych przez producenta.

3.1.1 Wskazanie wartoœci
ciœnienia steruj¹cego

W celu kontroli ciœnienia zasilaj¹cego (supply)
i ciœnienia steruj¹cego (output) zaleca siê
monta¿ manometrów (zob. tabela wyposa-
¿enia dodatkowego 1 do 5).

3.1.2 Ciœnienie zasilaj¹ce

Wymagane ciœnienie zasilaj¹ce wyznaczane
jest na podstawie nominalnego zakresu syg-
na³u i kierunku dzia³ania (po³o¿enia bezpie-
czeñstwa) si³ownika. Nominalny zakres
sygna³u podany jest na tabliczce identyfika-
cyjnej w zale¿noœci od si³ownika jako zakres
napiêcia sprê¿yn lub zakres ciœnienia steru-
j¹cego, kierunek dzia³ania oznaczony jest
jako FA lub FE lub za pomoc¹ symbolu.

FA – trzpieñ si³ownika wysuwany si³¹
sprê¿yn na zewn¹trz (Air to open ATO)

Po³o¿enie bezpieczeñstwa „zawór zamkniêty”
(dla zaworów przelotowych i k¹towych):
wymagane ciœnienie zasilaj¹ce = wartoœæ
krañcowa nominalnego zakresu sygna³u
+ 0,2 bar, przynajmniej 1,4 bar

FE – trzpieñ si³ownika wci¹gany si³¹
sprê¿yn do wewn¹trz (Air to close ATC)

Po³o¿enie bezpieczeñstwa „zawór otwarty”
(dla zaworów przelotowych i k¹towych):
wymagane ciœnienie zasilaj¹ce dla zaworu
szczelnie zamykaj¹cego wyznaczane jest
wstêpnie na podstawie maksymalnego
ciœnienia steruj¹cego pstmax:
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pstmax = F +
d p

A

2

4
× p ×

×

D
[bar]

d = œrednica gniazda [cm]
Dp = ró¿nica ciœnieñ na zaworze [bar]
A = powierzchnia membrany si³ownika

[cm2]
F = wartoœæ krañcowa zakresu sygna³u

nominalnego si³ownika [bar]

Przy braku powy¿szych danych,
nale¿y post¹piæ w nastêpuj¹cy sposób:

wymagane ciœnienie powietrza zasilaj¹cego
= wartoœæ krañcowa zakresy sygna³u nomi-
nalnego + 1 bar

Wskazówka!
Ciœnienie steruj¹ce na wyjœciu (Output 38)
z ustawnika pozycyjnego mo¿na ograniczyæ
programowo do oko³o 2,4 bar przez wpro-
wadzenie wartoœci parametru P9 = ON.
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3.2 Pod³¹czenie elektryczne

Podczas wykonywania pod³¹czenia
elektrycznego nale¿y przestrzegaæ
odnoœnych przepisów elektrotechnicz-
nych oraz przepisów BHP obowi¹zuj¹-
cych w kraju przeznaczenia. W Niem-
czech s¹ to przepisy VDE oraz prze-
pisy BHP zwi¹zków zawodowych.
W odniesieniu do monta¿u i instalacji
w strefach zagro¿onych wybuchem
obowi¹zuje norma EN 60079-14:
2003; VDE 0165 cz. 1 Urz¹dzenia
elektryczne przeznaczone dla stref
zagro¿onych wybuchem gazu oraz
norma EN 50281-1-2: 1999, VDE
0165 cz. 2 Urz¹dzenia elektryczne
przeznaczone do stosowania w stre-
fach wystêpowania palnych py³ów.
W odniesieniu do ³¹czenia iskrobez-
piecznych urz¹dzeñ elektrycznych
obowi¹zuj¹ dopuszczalne wartoœci
graniczne atestu EU dla wzoru kon-
strukcyjnego (Ui lub Uo, Ii lub Io, Pi
lub Po, Ci lub Co-, oraz Li lub Lo).
Dla urz¹dzeñ zgodnych ze stopniem
ochrony EEx nA (urz¹dzenia iskro-
bezpieczne) spe³niaj¹cych wymaga-
nia normy EN 50021: 1999 obowi¹-
zuje zalecenie, ¿e ³¹czenie, przery-
wanie oraz za³¹czanie obwodów
pr¹dowych pod napiêciem dopusz-
czalne jest tylko podczas instalacji,
konserwacji i w trakcie napraw.
Dla urz¹dzeñ zgodnych ze stopniem
ochrony EEx nL (urz¹dzenia ograni-
czone energetycznie) spe³niaj¹cych
wymagania normy EN 50021: 1999
obowi¹zuje zalecenie, ¿e urz¹dzenia
te wolno za³¹czaæ w trakcie pracy
instalacji.

Uwaga:
Bezwzglêdnie nale¿y zachowaæ przyporz¹d-
kowanie zacisków przedstawione w zaœwiad-
czeniu o zgodnoœci wykonania z aktualnymi
wymogami. Zamiana przy³¹czy elektrycznych
mo¿e prowadziæ do utraty ochrony przeciw-
wybuchowej.
Nie wolno odkrêcaæ zalakierowanych œrub
znajduj¹cych w lub na obudowie.
Wskazówka dotycz¹ca doboru kabli
i przewodów:
W trakcie instalacji iskrobezpiecznych
obwodów pr¹dowych przestrzegaæ zaleceñ
zamieszczonych w ustêpie 12 normy
EN 60079-14: 2003; VDE 0165, czêœæ 1.
W wypadku budowy kilku iskrobezpiecznych
obwodów pr¹dowych za pomoc¹ kabli
wielo¿y³owych nale¿y przestrzegaæ zaleceñ
zamieszczonych w ustêpie 12.2.2.7.
W wypadku pod³¹czania ustawnika za po-
moc¹ dwóch osobnych przewodów mo¿na
zamontowaæ dodatkowy przepust kablowy.
Niewykorzystane przepusty kablowe nale¿y
zabezpieczyæ zaœlepkami. Urz¹dzenia eks-
ploatowane w temperaturze do –40 °C,
musz¹ posiadaæ metalowe przepusty kablowe.

Wprowadzenie przewodów do ustawnika
Przewody wprowadza siê do ustawnika po-
przez przepusty kablowe M20 x 1,5 o zacis-
kach 6 do 12 mm. Ustawnik posiada tak¿e
drugi otwór M20 x 1,5, który w razie po-
trzeby mo¿na wykorzystaæ do wykonania
dodatkowego pod³¹czenia.

Zaciski œrubowe s¹ przeznaczone dla prze-
wodów o przekroju ¿y³y 0,2 do 2,5 mm2,
moment doci¹gaj¹cy przynajmniej 0,5 Nm.

Przewody doprowadzaj¹ce sygna³ steruj¹cy
nale¿y pod³¹czyæ do zacisków 11 i 12.
Wolno pod³¹czyæ tylko jedno Ÿród³o pr¹du.
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Uwaga:
W wypadku b³êdnego pod³¹czenia Ÿród³a
napiêcia uszkodzenie urz¹dzenia mo¿e
spowodowaæ ju¿ napiêcie ok. 7 V
(lub ok. 2 V przy zamianie biegunów).

W zasadzie nie jest konieczne pod³¹czenie
przewodu wyrównania potencja³ów. Jeœli
jednak zaistnieje taka potrzeba, to przewód
wyrównania potencja³ów mo¿na pod³¹czyæ
wewn¹trz urz¹dzenia.

Zastosowanie wy³¹czników krañcowych
w ustawnikach w wykonaniach 3730 -11/
-13/ -18 wymaga pod³¹czenia do zaci-
sków 41/42 i 51/52 wyjœciowego obwodu
pr¹dowego wzmacniacza przekaŸnikowego
zgodnego z norm¹ EN 60947-5-6.

W przypadku montowania ustawnika w in-
stalacjach zagro¿onych wybuchem wymaga-
ne jest przestrzeganie odnoœnych przepisów.

Przyporz¹dkowanie zacisków przedstawiono
na rys. 10.

Uwaga!
Najni¿sza dopuszczalna wartoœæ sygna³u
steruj¹cego dla eksploatacji ustawnika
pozycyjnego wynosi 3,7 mA.

Wyposa¿enie dodatkowe:
Przepust kablowy, tworzywo sztuczne
M20 x 1,5:
czarne nr katalogowy 1400-6985
niebieski nr katalogowy 1400-6986
mosi¹dz niklowany

nr katalogowy 1890-4875
Adapter M20x1,5 dla przy³¹cza ½ NPT,
aluminium, lakierowane proszkowo

nr katalogowy 0310-2149
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Rys. 10 · Przy³¹cza elektryczne

sygna³ steruj¹cy w mA

wykonanie Ex – przy³¹cze wzmacniacza
zgodnie z norm¹ EN 60947-5-6

wykonanie bez Ex – pod³¹czenie
do wejœcia binarbegi sterownika PLC

zgodnie z norm¹ EN 61131

wy³¹czniki krañcowe

+11      -12 +51     -52 +41     -42

(A2) (A1)



4 Obs³uga

Ustawnik pozycyjny obs³ugiwany jest g³ów-
nie za pomoc¹ pokrêt³a.

Aby dopasowaæ wydatek powietrza, nale¿y
odpowiednio nastawiæ d³awik przep³ywu.

4.1 Elementy obs³ugi

Pokrêt³o

Poprzez obrót pokrêt³a wybiera siê kod
parametru (P0 do P16). Wybór zatwierdza
siê poprzez przyciœniêcie pokrêt³a.
W celu zmiany wartoœci parametru nale¿y
za pomoc¹ pokrêt³a wybraæ ¿¹dan¹
wartoœæ i zatwierdziæ j¹ przez przyciœniêcie
pokrêt³a.

Uwaga!
Zmodyfikowane kody parametrów zostan¹
zapisane i zabezpieczone na wypadek
zaniku zasilania dopiero po powrocie do
roboczego wygl¹du wyœwietlacza. W tym
celu przekrêcaj¹c pokrêt³o wybraæ kod
P0 lub odczekaæ 3 min. nie wykonuj¹c
¿adnych operacji, a¿ powrót nast¹pi
automatycznie.
Dopóki w górnej czêœci wyœwietlacza
widoczny jest symbol , kod parametru
nie jest jeszcze zapisany w pamiêci.

Wskazówka!
Po zmianie kodów parametrów P2, P3, P4
i P8 nale¿y przeprowadziæ ponown¹ inicja-
lizacjê urz¹dzenia.
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Rys. 11 · Elementy obs³ugi i wyœwietlacz

d³awik
przep³ywu

symbole
si³ownika

os³onka wa³ka ustawnika
pozycyjnego

pokrêt³o

wy³¹cznik krañcowy po³o¿enie bezpieczeñstwa wartoœci nie zosta³y jeszcze trwale zapisane
w pamiêci

zak³ócenie
w pracy

praca
w trybie
regulacyjnym

kod parametru/
/b³êdu



D³awik przep³ywu Q

D³awik przep³ywu s³u¿y do dopasowania
iloœci dostarczanego powietrza do wielkoœci
si³ownika. Mo¿liwe s¹ dwie sta³e nastawy
zale¿ne od sposobu doprowadzenia powie-
trza do si³ownika, zob. rozdz. 5.1.

Wyœwietlacz

Na wyœwietlaczu LCD wyœwietlane s¹ sym-
bole przyporz¹dkowane do kodów i funkcji.
WskaŸnik segmentowy pokazuje uchyb
regulacji uwzglêdniaj¹c jego znak i wartoœæ.
Na ka¿dy 1% uchybu regulacji przypada
jeden segment wskaŸnika.

W ustawniku jeszcze przed inicjalizacj¹
zamiast uchybu regulacji wskazywane jest
po³o¿enie dŸwigni w stopniach wzglêdem
osi pod³u¿nej. Jeden segment wskaŸnika
odpowiada oko³o 5° k¹ta obrotu.

Gdy na wyœwietlaczu pojawi siê symbol
zak³ócenia w pracy, mo¿liwe jest odczytanie
kodu lub kodów b³êdu E0 do E15 po wywo-
³aniu za pomoc¹ pokrêt³a wskazania
ERR (zob. rozdz. 5.6).

5 Uruchomienie i nastawa

Uwaga!
Nigdy nie przeprowadzaæ uruchomie-
nia w trakcie procesu technologicznego.
Po doprowadzeniu ciœnienia zasilaj¹-
cego oraz sygna³u pr¹dowego zawór
z si³ownikiem mo¿e, w zale¿noœci
od nastawy wstêpnej, pokonaæ ca³y
zakres skoku/k¹ta obrotu.

4 Doprowadziæ ciœnienie zasilaj¹ce
(supply 9).

4 Doprowadziæ elektryczny sygna³
steruj¹cy 4 do 20 mA (zaciski 11 i 12).

Wskazówka: je¿eli ustawnik pozycyjny
zosta³ prawid³owo zamontowany, to
w wiêkszoœci przypadków mo¿na rozpocz¹æ
jego eksploatacjê z wartoœciami standardo-
wymi (nastawami fabrycznymi).
Wymagana jest jedynie inicjalizacja ustawnika
po przeprowadzeniu nastawy d³awika prze-
p³ywu i ustaleniu po³o¿enia bezpieczeñstwa.

5.1 Nastawa d³awika
przep³ywu Q

4 Si³owniki z membran¹ o powierzchni
mniejszej ni¿ 240 cm2 i bocznym przy³¹-
czeniu ciœnienia steruj¹cego (typ 3271-5):
d³awik w po³o¿eniu MIN SIDE,

4 przy przy³¹czeniu tylnym (typ 3277-5)
d³awik w po³o¿eniu MIN BACK.

4 Si³owniki o powierzchni membrany od
240 cm2 – wybraæ po³o¿enie MAX SIDE
przy bocznym i MAX BACK przy tylnym
przy³¹czeniu.

Uwaga! Je¿eli po³o¿enie d³awika zosta³o
zmienione po inicjalizacji, nale¿y inicjaliza-
cjê powtórzyæ.
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5.2 Dostosowanie wskazañ
wyœwietlacza

Komunikaty na wyœwietlaczu mog¹ byæ
wyœwietlane obrócone o 180°.
Je¿eli komunikaty na wyœwietlaczu s¹
wyœwietlane obrócone o 180°, nale¿y
post¹piæ w nastêpuj¹cy sposób:
pokrêt³o obracaæ tak d³ugo, a¿
wyœwietlony zostanie kod P1,
w celu zatwierdzenia wybranego kodu
przycisn¹æ pokrêt³o , kod P1 pulsuje

Kierunek czytania
dla monta¿u przy³¹czy
pneumatycznych po prawej
stronie.

Pokrêt³o obracaæ tak d³ugo, a¿ komunikat
wyœwietlany na ekranie wyœwietlacza
znajdzie siê w ¿¹danym po³o¿eniu,
W celu zatwierdzenia wybranego kierunku
czytania przycisn¹æ pokrêt³o .

5.5 Ustalenie po³o¿enia
bezpieczeñstwa

W kodzie P2 okreœliæ po³o¿enie bezpieczeñ-
stwa zaworu regulacyjnego wprowadzaj¹c
nastawê ATO – Air to open (ciœnienie steru-
j¹ce otwiera zawór) lub ATC – Air to close
(ciœnienie steruj¹ce zamyka zawór).

nastawa standardowa ATO

Pokrêt³o obracaæ tak d³ugo, a¿ wyœwiet-
lony zostanie kod P2.

Przycisn¹æ pokrêt³o w celu zatwierdzenia
parametrów kodu P2. Kod P2 pulsuje.

Pokrêt³o obracaæ tak d³ugo, a¿ wyœwiet-
lony zostanie ¿¹dany parametr po³o¿enia
bezpieczeñstwa.

Przycisn¹æ przycisk w celu zatwierdzenia
wprowadzonej nastawy.

5.4 Nastawa pozosta³ych
parametrów

W poni¿szej tabeli zestawiono kody para-
metrów wraz z wartoœciami standardowymi
(nastawa fabryczna).

Je¿eli wymagane s¹ inne wartoœci parame-
trów, nastawê nale¿y przeprowadziæ zgod-
nie z opisem powy¿ej.

Szczegó³owe informacje na temat kodów
parametrów zawiera lista kodów w rozdz. 6.
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Kody parametrów * po zmianie wartoœci parametru wymagana powtórna inicjalizacja [...] nastawa fabryczna

P0 roboczy ekran wyœwietlacza P9 ograniczenie ciœnienia do 2,4 bar [OFF]

P1 po³o¿enie wskazañ wyœwietlacza P10 funkcja po³o¿enie krañcowe w < [ON]

P2 * po³o¿enie bezpieczeñstwa [ATO] / ATC P11 funkcja po³o¿enie krañcowe w > [OFF]

P3 * po³o¿enie trzpienia [35] P12 wartoœæ graniczna A1 próg za³¹czenia [2%]

P4 * zakres nominalny [MAX] P13 wartoœæ graniczna A2 próg za³¹czenia [98%]

P5 charakterystyka [1] P14 wskazanie sygna³u steruj¹cego w

P6 sygna³ steruj¹cy [4...20 mA] P15 INIT uruchomienie inicjalizacji

P7 kierunek dzia³ania w/x [>>] P16 ZERO uruchomienie nastawy punktu zerowego

P8 * wzmocnienie KP [50]



5.5 Inicjalizacja

W trakcie inicjalizacji ustawnik pozycyjny
dostosowuje siê optymalnie poprzez samo-
czynn¹ regulacjê, do tarcia i zapotrzebo-
wania na ciœnienie steruj¹ce zaworu regula-
cyjnego z si³ownikiem.

Rodzaj i zakres samoczynnej regulacji okre-
œlone s¹ przez uprzednio nastawione para-
metry. Standardow¹ nastaw¹ dla zakresu
nominalnego (kod P4) jest MAX. W trakcie
inicjalizacji ustawnik pozycyjny okreœla
skok/k¹t obrotu organu d³awi¹cego od
po³o¿enia zamkniêtego do przeciwleg³ego
po³o¿enia krañcowego.

Wskazówka:
W standardowych warunkach eksploatacji,
po zamontowaniu ustawnika pozycyjnego
na zaworze oraz nastawie d³awika przep³y-
wu i ustawieniu po³o¿enia bezpieczeñstwa
w kodzie P2, wystarczy uruchomiæ inicjali-
zacjê za pomoc¹ kodu P15, aby zagwa-
rantowaæ optymaln¹ pracê ustawnika
pozycyjnego.
Ustawnik pozycyjny bêdzie pracowa³
wtedy wykorzystuj¹c wartoœci standardowe
(nastawy fabryczne).

Uwaga! W trakcie inicjalizacji zawór
pokonuje ca³y zakres skoku/k¹ta
obrotu. Z tego wzglêdu nigdy nie
przeprowadzaæ inicjalizacji podczas
przebiegu procesu technologicznego,
lecz w trakcie fazy uruchomienia
przy zamkniêtych zaworach
odcinaj¹cych.

Inicjalizacjê uruchomiæ aktywuj¹c kod P15
w nastêpuj¹cy sposób:

pokrêt³o obracaæ tak d³ugo, a¿ wyœwiet-
lony zostanie kod P15
pokrêt³o przycisn¹æ i przytrzymaæ przez
6 s, na wyœwietlaczu: 6-5-4-3-2-1-
Rozpoczyna siê inicjalizacja, komunikat na
wyœwietlaczu pulsuje!

Wskazówka:
Czas trwania inicjalizacji zale¿y od czasu
przestawienia si³ownika. Inicjalizacja mo¿e
trwaæ kilka minut.

Inicjalizacja zakoñczona
powodzeniem,
ustawnik znajduje siê
w regulacyjnym trybie pracy.

Je¿eli inicjalizacja zakoñczy siê powodzeniem,
to ustawnik przechodzi do regulacyjnego trybu
pracy, co jest sygnalizowane wyœwietleniem
na wyœwietlaczu symbolu oraz podaniem
w % pozycji zadanej przez sygna³ steruj¹cy.
W wypadku wyst¹pienia b³êdu realizacja
funkcji jest przerywana, a na wyœwietlaczu
pojawia siê symbol zak³ócenia w pracy.
Wiêcej informacji na ten temat w rozdz.
Zak³ócenia.

Przerwanie inicjalizacji
Inicjalizacja mo¿e zostaæ przerwana przez
przyciœniêcie pokrêt³a . Ustawnik pozy-
cyjny przechodzi wtedy do po³o¿enia bez-
pieczeñstwa (komunikat na wyœwietlaczu S).
Ponown¹ inicjalizacjê mo¿na uruchomiæ
bezzw³ocznie.
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5.6 Zak³ócenia w pracy

W razie wyst¹pienia zak³ócenia w prawej
dolnej czêœci wyœwietlacza pojawia siê sym-
bol sygnalizacji zak³ócenia.

Poprzez obrót pokrêt³a poza kod P0 lub
P16 uzyskuje siê dostêp kodów b³êdów E0
do E15 wyœwietlanych wraz z komunikatem
ERR.

Przyczyny b³êdów oraz sposób postêpowania
w celu usuniêcia ich przyczyny zob. rozdz. 6.

Przyk³ad:
Je¿eli np. w kodzie P4 (zakres nominalny)
wprowadzono wartoœæ skoku, która przekra-
cza maksymalny skok zaworu, inicjalizacja
zostaje przerwana (kod b³êdu E2), poniewa¿
skok nominalny nie zosta³ osi¹gniêty (kod
b³êdu E6). Zawór przestawiany jest w po³o¿e-
nie bezpieczeñstwa (na wyœwietlaczu: S).

komunikat o wyst¹pieniu
b³êdu

Aby usun¹æ przyczynê b³êdu, nale¿y zmie-
niæ zakres nominalny (kod P4) i powtórzyæ
inicjalizacjê ustawnika pozycyjnego.

Kasowanie kodu b³êdu

Kody b³êdów E0, E1, E8 i E9 mo¿na skaso-
waæ w nastêpuj¹cy sposób:

Pokrêt³o obracaæ tak d³ugo, a¿ wyœwiet-
lony zostanie kod b³êdu.

Przycisn¹æ pokrêt³o , na wyœwietlaczu ESC.

Obróciæ pokrêt³o , na wyœwietlaczu RST.

Przycisn¹æ pokrêt³o i wykasowaæ b³¹d.

Je¿eli przy wyœwietlanym komunikacie ESC
przyciœniête zostanie pokrêt³o , to czyn-
noœæ kasowania b³êdu zostanie przerwana.

Kasowanie po³o¿enia bezpieczeñstwa

Po³o¿enie bezpieczeñstwa, oznaczone
symbolem S wyœwietlanym na wyœwietlaczu,
mo¿na usun¹æ w kodzie P0.

Przy wyœwietlanym na wyœwietlaczu komuni-
kacie roboczym P0

Przycisn¹æ pokrêt³o , na wyœwietlaczu ESC.

Obróciæ pokrêt³o , na wyœwietlaczu RST.

Przycisn¹æ pokrêt³o i usun¹æ po³o¿enie
bezpieczeñstwa.

Ustawnik pozycyjny pracuje z pierwotn¹
nastaw¹.
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5.7 Nastawa punktu zerowego

W razie niezgodnoœci przy zamkniêtym
po³o¿eniu zaworu, np. w wypadku grzybów
z uszczelnieniem miêkkim, mo¿e okazaæ siê
konieczna ponowna nastawa punktu
zerowego.

Nastawê punktu zerowego rozpoczyna siê
poprzez aktywacjê kodu P16:

Pokrêt³o obracaæ tak d³ugo, a¿ wyœwie-
tlony zostanie kod P16.

Pokrêt³o przycisn¹æ i przytrzymaæ przez
6 s; na wyœwietlaczu: 6-5-4-3-2-1-.

Rozpoczyna siê nastawa punktu zerowego,
pulsuje komunikat wyœwietlany na ekranie
wyœwietlacza!

Ustawnik pozycyjny przestawia zawór regu-
lacyjny w po³o¿enie zamkniête i nastawia
wewnêtrzny elektryczny punkt zerowy.

Po zakoñczeniu nastawy punktu zerowego
ustawnik powraca do pracy w trybie regula-
cyjnym (robocze wskazanie wyœwietlacza).

Przerwanie nastawy punktu zerowego

Nastawa punktu zerowego mo¿e zostaæ
przerwana przez przyciœniêcie pokrêt³a .
Ustawnik pozycyjny przechodzi wtedy do
po³o¿enia bezpieczeñstwa (symbol S na
wyœwietlaczu).

Ponown¹ nastawê punktu zerowego mo¿na
uruchomiæ bezzw³ocznie.
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6 Lista kodów

Kod Wskazania wyœwietlacza,
wartoœci

[nastawa standardowa]

Opis

Kody parametrów * po zmianie tych parametrów wymagana jest ponowna inicjalizacja

P0 Roboczy wygl¹d wyœwietlacza z podstawowymi informacjami.
Po³o¿enie bezpieczeñstwa mo¿na usun¹æ przy wyœwietlanym
komunikacie RST.

P1 Kierunek odczytu Obrót ekranu wyœwietlacza o 180°.

P2 * ATO / ATC Parametry umo¿liwiaj¹cy dostosowanie do sposobu dzia³ania
zaworu regulacyjnego z si³ownikiem:
ATO – Air to open (ciœnienie steruj¹ce otwiera zawór, w po³o¿eniu
bezpieczeñstwa zawór jest zamkniêty)
ATC – Air to close (ciœnienie steruj¹ce zamyka zawór, w po³o¿eniu
bezpieczeñstwa zawór jest otwarty)

P3 * Po³o¿enie trzpienia
na dŸwigni
17/25/[35]/50/70/
100/200 mm/90°

Trzpieñ przeniesienia ruchu musi byæ umieszczony na dŸwigni
w po³o¿eniu zale¿nym od wartoœci skoku / k¹ta obrotu
(zob. tabela str. 9).

P4 * Zakres nominalny
[MAX]

wartoœci dla nastawy
fabrycznej [35]:
np.
7,5/8,92/10,6/12,6/
15.0/17,8/21,2 mm

Zakres nastaw zmienia siê stopniowo w zale¿noœci od po³o¿enia
trzpienia na dŸwigni
17 od 3,75 do 10,6
25 od 5,3 do 15,0
35 od 7,5 do 21,2
50 od 10,6 do 30,0
70 od 15,0 do 42,4
100 od 21,2 do 60,0
200 od 42,4 do 120

Dla 90° tylko zakres maksymalny, przy nastawie P3 = 90°
MAX maksymalny mo¿liwy skok

P5 Charakterystyka
1 do 8
[1]

Wybór charakterystyki: charakterystyka 1 dla zaworów skokowych,
Charakterystyki 1 do 8 dla zaworów obrotowych (P3 = 90°)

1: liniowa 5: dla klapy regulacyjnej liniowa
2: sta³oprocentowa 6: dla klapy regulacyjnej
3: dla grzyba obrotowego sta³oprocentowa

liniowa 7: dla grzyba segment. liniowa
4: dla grzyba obrotowego 8: dla grzyba segmentowego

sta³oprocentowa sta³oprocentowa
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P6 Sygna³ steruj¹cy
[4...20 mA]
SRLO/SRHI

tryb pracy z dzielonym zakresem
SRLO – dolny zakres 4 do 11,9 mA
SRHI – górny zakres 12,1 do 20

P7 w/x
>> /<> [>>]

Zale¿noœæ wartoœci zadanej w od skoku / k¹ta obrotu x
(wprost lub odwrotna)

P8 * Wzmocnienie KP
30/[50]

W trakcie inicjalizacji ustawnika pozycyjnego ustawiana jest wartoœæ
wzmocnienia.

P9 Ograniczenie ciœnienia
ZA£/[WY£]

Wartoœæ ciœnienia steruj¹cego mo¿e przyj¹æ maksymaln¹ wartoœæ
doprowadzonego ciœnienia zasilaj¹cego [WY£.] lub w wypadku, gdy
maksymalne ciœnienie zasilaj¹ce mog³oby doprowadziæ do uszkodze-
nia zaworu, sygna³ steruj¹cy mo¿na ograniczyæ do ok. 2,4 bar.

P10 Po³o¿enie krañcowe w <
[ZA£.]/WY£.

Funkcja szczelnego zamkniêcia:
Je¿eli wartoœæ w zbli¿a siê do 1% wartoœci krañcowej, która prowadzi
do zamykania zaworu, to si³ownik zostanie ca³kowicie odpowietrzony
(przy ATO – Air to open) lub zasilony maksymalnym ciœnieniem
steruj¹cym (przy ATC – Air to close).
Funkcja zawsze powoduje maksymalnie szczelne zamkniêcie zaworu.

P11 Po³o¿enie krañcowe w >
ZA£./[WY£.]

Funkcja szczelnego zamkniêcia:
Je¿eli wartoœæ w zbli¿a siê do 99% wartoœci krañcowej, która prowadzi
do otwierania zaworu, si³ownik zostanie zasilony maksymalnym
ciœnieniem steruj¹cym (przy ATO – air to open) lub ca³kowicie
odpowietrzony (ATC – air to close).
Funkcja zawsze powoduje maksymalne otwarcie zaworu.

P12 Wartoœæ graniczna A1
0 do 100% [2%]

Wyœwietlanie, w odniesieniu do zakresu roboczego, i mo¿liwoœæ
zmiany (co 0,5 %) wartoœci granicznej A1 wy³¹cznika programowego.

P13 Wartoœæ graniczna A2
0 do 100% [98%]

Wyœwietlanie, w odniesieniu do zakresu roboczego, i mo¿liwoœæ
zmiany (co 0,5%) wartoœci granicznej A2 wy³¹cznika programowego.

P14 Info w Tylko wyœwietlanie parametru, wyœwietlana wartoœæ sygna³u steruj¹-
cego 0 do 100% odpowiada sygna³owi w zakresie od 4 do 20 mA.

P15 Rozpoczêcie
inicjalizacji

Inicjalizacjê mo¿na przerwaæ przyciskaj¹c pokrêt³o. Zawór
przestawiany jest wtedy w po³o¿enie bezpieczeñstwa.
Po³o¿enie bezpieczeñstwa mo¿na usun¹æ w parametrze P0.
Ustawnik pozycyjny bêdzie pracowa³ z pierwotn¹ nastaw¹.
Równie¿ po zaniku napiêcia ustawnik pozycyjny bêdzie pracowa³
z pierwotn¹ nastaw¹.

P16 Rozpoczêcie
nastawy punktu
zerowego

Nastawê punktu zerowego mo¿na przerwaæ przyciskaj¹c pokrêt³o.
Zawór przestawiany jest wtedy w po³o¿enie bezpieczeñstwa.
Po³o¿enie bezpieczeñstwa mo¿na usun¹æ w parametrze P0.
Ustawnik pozycyjny bêdzie pracowa³ z pierwotn¹ nastaw¹.
Równie¿ po zaniku napiêcia ustawnik pozycyjny bêdzie pracowa³
z pierwotn¹ nastaw¹.
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Kody b³êdów

E0 B³¹d punktu zerowego Przy aktywnej funkcji szczelnego zamkniêcia P10 w < nastawione
na ZA£.

B³êdne po³o¿enie punktu zerowego. Zak³ócenie mo¿e pojawiæ siê
w wypadku przesuniêcia lub przechylenia siê po³o¿enia monta¿owego
ustawnika pozycyjnego, lub te¿ w przypadku zu¿ycia siê gniazda
i grzyba zaworu, dotyczy to zw³aszcza grzyba z uszczelnieniem
miêkkim.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Skontrolowaæ zawór i sposób zamontowania ustawnika pozycyjnego.
Je¿eli wszystko jest w porz¹dku, uruchomiæ w kodzie P16 nastawê
zera (zob. rozdz. 5.7) lub przejœæ do kodu b³êdu i skasowaæ go za
pomoc¹ RST.

E1 Wyœwietlany komunikat
i wartoœci ustalone
w trakcie inicjalizacji
s¹ rozbie¿ne

Parametry zosta³y zmienione po zakoñczeniu inicjalizacji.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Przejœæ do kodu b³êdu i skasowaæ go za pomoc¹ RST.

E2 Nie przeprowadzono
inicjalizacji ustawnika
pozycyjnego

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Ustawiæ parametry i za pomoc¹ kodu P15 przeprowadziæ
inicjalizacjê.

E3 Nastawa
wzmocnienia KP

Ustawnik pozycyjny wpada w drgania.
Niew³aœciwa nastawa d³awika przep³ywu, zbyt du¿a wartoœæ
wzmocnienia.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Sprawdziæ po³o¿enie d³awika przep³ywu zgodnie ze wskazówkami
z rozdz. 5.1, ograniczyæ wzmocnienie KP w kodzie P8.
Przeprowadziæ ponown¹ inicjalizacjê urz¹dzenia.

E4 Czas przestawienia
zbyt krótki

Okreœlone podczas inicjalizacji czasy przestawienia si³ownika s¹ tak
krótkie (poni¿ej 0,5 s), ¿e niemo¿liwa jest optymalna nastawa
ustawnika pozycyjnego.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Sprawdziæ po³o¿enie d³awika przep³ywu zgodnie ze wskazówkami
z rozdz. 5.1, przeprowadziæ ponown¹ inicjalizacjê urz¹dzenia.

E5 Niemo¿liwe rozpoznanie
stanów ustalonych

Ciœnienie zasilaj¹ce zbyt niskie lub jego wartoœæ waha siê,
b³¹d monta¿owy.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Skontrolowaæ Ÿród³o ciœnienia zasilaj¹cego oraz monta¿.
Przeprowadziæ ponown¹ inicjalizacjê urz¹dzenia.
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E6 Skok nie jest osi¹gany Ciœnienie zasilaj¹ce zbyt niskie, nieszczelny si³ownik, niew³aœciwa
nastawa skoku lub aktywne ograniczenie ciœnienia.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Skontrolowaæ Ÿród³o ciœnienia zasilaj¹cego, monta¿ i nastawy.
Przeprowadziæ ponown¹ inicjalizacjê urz¹dzenia.

E7 Si³ownik nie wykonuje
ruchu

Brak ciœnienia zasilaj¹cego, b³¹d monta¿owy.
Brak sygna³u wejœciowego lub jego wartoœæ poni¿ej 3,7 mA.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Skontrolowaæ Ÿród³o ciœnienia zasilaj¹cego, monta¿ i pr¹dowy
sygna³ wejœciowy. Przeprowadziæ ponown¹ inicjalizacjê urz¹dzenia.

E8 Sygna³ skoku:
dolne ograniczenie

B³êdne po³o¿enie trzpienia, niew³aœciwa dŸwignia, niepoprawne
ustawienie przy monta¿u wed³ug NAMUR.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Skontrolowaæ monta¿ i przeprowadziæ ponown¹ inicjalizacjê
urz¹dzenia.

E9 Sygna³ skoku:
górne ograniczenie

B³êdne po³o¿enie trzpienia, niew³aœciwa dŸwignia, niepoprawne
ustawienie przy monta¿u wed³ug NAMUR.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Skontrolowaæ monta¿ i przeprowadziæ ponown¹ inicjalizacjê
urz¹dzenia.

E10 wolny

E11 B³¹d sprzêtowy Uszkodzenie oscylatora ceramicznego, ustawnik pracuje dalej
wykorzystuj¹c wewnêtrzny oscylator RC, wymagana jest jednak
niezw³oczna wymiana.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Przes³aæ urz¹dzenie do firmy SAMSON w celu naprawy.

E12 Brak nastaw
fabrycznych

Brak mo¿liwoœci wykonania nastaw fabrycznych.
Uszkodzenie pamiêci.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Przes³aæ urz¹dzenie do firmy SAMSON w celu naprawy.

E13 B³¹d pamiêci B³¹d zarz¹dzania pamiêci¹.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Przes³aæ urz¹dzenie do firmy SAMSON w celu naprawy.

E14 B³¹d sumy kontrolnej
pamiêci danych

Uszkodzona pamiêæ danych.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Przes³aæ urz¹dzenie do firmy SAMSON w celu naprawy.

E15 B³¹d sumy kontrolnej
danych kalibracyjnych

Uszkodzona pamiêæ danych.

Sposób usuniêcia
przyczyny b³êdu

Przes³aæ urz¹dzenie do firmy SAMSON w celu naprawy.
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7 Konserwacja

Urz¹dzenie nie wymaga konserwacji.

W przy³¹czach pneumatycznych supply
i output znajduj¹ siê filtry z sitami o oczkach
wielkoœci 100 µm. W razie potrzeby
wk³adki mo¿na wykrêciæ i oczyœciæ.

Nale¿y mieæ na uwadze przepisy dotycz¹ce
konserwacji ewentualnych reduktorów po-
wietrza zasilaj¹cego, pod³¹czonych przed
urz¹dzeniem.

8 Naprawa urz¹dzeñ
iskrobezpiecznych

Je¿eli naprawiana jest czêœæ ustawnika
pozycyjnego, od której zale¿y ochrona
przeciwwybuchowa, to pozycjoner mo¿e
byæ uruchomiony dopiero wtedy, kiedy
rzeczoznawca sprawdzi urz¹dzenie pod
wzglêdem zgodnoœci z przepisami ochrony
przeciwwybuchowej, wystawi stosowne
zaœwiadczenie lub zaopatrzy urz¹dzenie
we w³asny znak kontroli.

Mo¿na zrezygnowaæ z kontroli przez
rzeczoznawcê, jeœli producent przed ponow-
nym uruchomieniem podda urz¹dzenie
kontroli i w wypadku jej pomyœlnego wyniku
zaopatrzy urz¹dzenie w odpowiedni znak.

Urz¹dzenia eksploatowane poza obszarem
zagro¿onym wybuchem, które w przysz³oœci
maj¹ byæ zastosowane w obrêbie obszaru
zagro¿onego wybuchem, musz¹ spe³niaæ
wymagania stawiane urz¹dzeniom podda-
wanym naprawie. Przed wykorzystaniem
w obszarze zagro¿onym wybuchem nale¿y
poddaæ je kontroli zgodnie z warunkami
„naprawa urz¹dzeñ iskrobezpiecznych”.
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9 Wymiary w mm
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A1 Z

A2

40

3
4

2
1

0

28

1
4

8
0

164 ciœnienie

steruj¹ ce (38)

powietrze

zasilaj¹ ce (9)

8
6

7
0

15

46

34

ciœnienie steruj¹ ce A1

ciœnienie

steruj¹ ce A2

powietrze

zasilaj¹ ce (9)

50 80

130

4
9

5
9

7
9

7
6

50

58

58

58

Monta¿ na si³ownikach
obrotowych zgodnych

z VDI/VDE 3845

lub p³ytka przy³¹czeniowa

Monta¿
zintegrowany

Monta¿ wed³ug NAMUR

uchwyt
manometrów

DŸwignia mm
S = 17
M = 50
L = 100
XL = 200

p³ytka
przy³¹czeniowa
G ¼ lub
¼ NPT wzmacniacz

dwukierunkowy
(opcja)

M20 x 1,5

ciœnienie
steruj¹ce (38)

powietrze
zasilaj¹ce (9)

ciœnienie steruj¹ce (A1)

powietrze
zasilaj¹ce (9)

ciœnienie
steruj¹ce (A2)
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